
ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 22.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 15,2

HRN EN ISO 7027:2001 4 2,8
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,59
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 772

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,96
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,45
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 553
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 420

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 84
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,2
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 73
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 32
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 99
Silikati 50 14
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 20,1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 528
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 217

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Antin – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.
* akredtirana metoda

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 18.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 15,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,9
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 8
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 543

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,09
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,48
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 428
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 110

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 58
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,67
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 33
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 33
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 120
Silikati 50 7,32
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 12,8
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 372
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 40,6

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Apševci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametar željezo.
* akredtirana metoda

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 19.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 16,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 2,7
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,5
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 765

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,66
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 605
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 82

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 84
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,7
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 20
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 63
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 23,68
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 4,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 2,88
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 396
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 192

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Ilača – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.
* akredtirana metoda

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 20.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,1

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,5
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,95
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 587

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,56
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 1,1
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 482
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 <47

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 36
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,55
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 64
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 37
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 150
Silikati 50 12,32
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 129
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 262
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 19

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 21
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 2
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Komletinci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre amonij, arsen, željezo i ukupni koliformi.
* akredtirana metoda

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 22.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 15,4

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,8
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,99
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 684

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,83
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,5
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 526
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 490

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 27
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,79
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 140
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 11
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 310
Silikati 50 6,82
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 5,4
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 95,3
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 250
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 25

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 1
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Korođ – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre fosfati, arsen i željezo.
* akredtirana metoda

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 22.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 16,6

HRN EN ISO 7027:2001 4 3,3
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,51
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 728

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,11
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,4
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 591
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 130

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 102
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,2
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 30
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 40
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 55
Silikati 50 18,44
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 412
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 61

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Marinci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 20.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,6

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,3
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,46
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 652

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,14
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,18
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 6,3
HRN EN ISO 9963-1:1998 563
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 140

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 93
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,01
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 21
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 39
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 42
Silikati 50 14,5
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 18
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 220
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 67

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 4
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Mirkovci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija: Nijemci – zdenac

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 20.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 15,4

HRN EN ISO 7027:2001 4 2,2
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,64
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 603

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,4
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,31
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 477
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 140

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 66
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,95
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 38
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 38
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 76
Silikati 50 12,24
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 41,5
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 605
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 46,3

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametar željezo.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 22.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,8
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,29
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 797

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,75
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 14
HRN EN ISO 9963-1:1998 552
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 100

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 126
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,4
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 17
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 44
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 18,22
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 11
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 9,2
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 197
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 108

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 1
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Nuštar – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametar mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 19.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,1
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,52
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 700

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,77
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 16
HRN EN ISO 9963-1:1998 538
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 110

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 94
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,2
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 14
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 41
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 16,42
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 70
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 18,6

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Orolik – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Dobiveni rezultati analize sirove vode, za sve analizirane pokazatelje, sukladni su MDK vrijednostima u Prilogu 
I Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te se, obzirom na izvršenu analizu, uzorak 
može smatrati ZDRAVSTVENO ISPRAVNIM, iako se na sirovu vodu ne primjenjuje navedeni Pravilnik, osim 
ako se direktno bez prerade i dezinfekcije koristi kao voda za piće.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 20.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,6

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,6
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,83
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 611

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,220
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,37
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 0,05

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 508
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 47

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 50
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,66
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 67
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 32
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 120
Silikati 50 12,32
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 63,7
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 451
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 63

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Otok – zdenac Skorotinci

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre arsen, željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija: Otok – zdenac Šumarija

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 20.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 13,8

HRN EN ISO 7027:2001 4 0,9
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,09
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 906

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,74
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 95
HRN EN ISO 9963-1:1998 504
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 99

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 140
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,51
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 10
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 53
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 14,22
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 36
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 31
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 16,3
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 11,7

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametar nitrati.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 18.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 16,1

HRN EN ISO 7027:2001 4 2,9
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,93
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 656

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,41
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,37
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 538
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 120

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 80
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,87
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 29
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 41
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 100
Silikati 50 5,84
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 4,86
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 546
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 53,6

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Podgrađe – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 20.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 16,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,7
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,85
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 653

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,87
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,85
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 513
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 62

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 61
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,76
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 58
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 35
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 100
Silikati 50 6,6
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 99,3
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 463
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 39,6

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Privlaka – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre amonij, arsen i željezo.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 19.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 13,7

HRN EN ISO 7027:2001 4 3,3
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,29
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 756

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,77
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 12
HRN EN ISO 9963-1:1998 571
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 86

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 102
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,2
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 12
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 44
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 14,84
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 9,8
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 17
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 352
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 103

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Slakovci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 19.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,4
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,33
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 741

HRN EN ISO 8467:2001 5 1
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 18
HRN EN ISO 9963-1:1998 588
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 88

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 99
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,2
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 13
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 42
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 15,74
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 5,2
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 5,2
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 123
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 33

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Stari Jankovci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Dobiveni rezultati analize sirove vode, za sve analizirane pokazatelje, sukladni su MDK vrijednostima u Prilogu 
I Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te se, obzirom na izvršenu analizu, uzorak 
može smatrati ZDRAVSTVENO ISPRAVNIM, iako se na sirovu vodu ne primjenjuje navedeni Pravilnik, osim 
ako se direktno bez prerade i dezinfekcije koristi kao voda za piće.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 18.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 21,8

HRN EN ISO 7027:2001 4 0,84
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 8,11
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 833

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,11
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,44
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 588
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 560

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 14
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,1
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 183
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 15
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 70
Silikati 50 2,14
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 11
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 45
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 12,6
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 125
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 17,3

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 20
HRN EN ISO 6222:2000 100 20
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Strošinci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Dobiveni rezultati analize sirove vode, za sve analizirane pokazatelje, sukladni su MDK vrijednostima u Prilogu 
I Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te se, obzirom na izvršenu analizu, uzorak 
može smatrati ZDRAVSTVENO ISPRAVNIM, iako se na sirovu vodu ne primjenjuje navedeni Pravilnik, osim 
ako se direktno bez prerade i dezinfekcije koristi kao voda za piće.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 22.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,8

HRN EN ISO 7027:2001 4 3
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,5
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 875

HRN EN ISO 8467:2001 5 2,13
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,37
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 642
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 520

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 56
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,4
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 146
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 26
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 100
Silikati 50 16,22
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 7,8
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 26,8
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 279
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 139

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Tordinci – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 19.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,1

HRN EN ISO 7027:2001 4 1,1
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,41
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 606

HRN EN ISO 8467:2001 5 0,7
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 <0,098
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 17
HRN EN ISO 9963-1:1998 446
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 100

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 88
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 1,2
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 13
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 34
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 <27
Silikati 50 15,92
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 <1
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 27,7
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 23,3

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 0
HRN EN ISO 6222:2000 100 0
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Tovarnik – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Dobiveni rezultati analize sirove vode, za sve analizirane pokazatelje, sukladni su MDK vrijednostima u Prilogu 
I Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te se, obzirom na izvršenu analizu, uzorak 
može smatrati ZDRAVSTVENO ISPRAVNIM, iako se na sirovu vodu ne primjenjuje navedeni Pravilnik, osim 
ako se direktno bez prerade i dezinfekcije koristi kao voda za piće.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija:

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 18.03.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 14,3

HRN EN ISO 7027:2001 4 4,4
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,81
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 919

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,84
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,59
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1
HRN EN ISO 9963-1:1998 687
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 600

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 52
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,96
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 139
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 38
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 100
Silikati 50 4,24
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 8,74
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 982
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 195

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0
0 0

HRN EN ISO 6222:2000 20 13
HRN EN ISO 6222:2000 100 99
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0
HRN EN ISO 16266:2008 0 0

0 0

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Odjela: Voditelj Službe:

Vrbanja – zdenac

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode, za pojedine analizirane pokazatelje, nisu sukladni MDK vrijednostima u Prilogu I 
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN br. 47/08), te da bi se mogla koristiti za piće, potrebno 
ju je preraditi i tako osigurati sukladnost za parametre mutnoća, amonijak, željezo i mangan.

Vera Santo, dipl.ing. Mr.sci. Marina Valek, dr.med.



ANALIZA VODE ZZJZ OSIJEK za 2013.g.

Lokacija: Lipovac – zdenac

Parametar Metoda MDK Nalaz

Fizikalno – kemijski nalaz 18.03. 16.12.
Temperatura SM 2550A (1998) 25 16,3 16,2

HRN EN ISO 7027:2001 4 2,5 3
Miris HRN EN 1622:2008 bez prisutan prisutan
Koncentracija vodikovih iona HRN ISO 10523:2009 6,5-9,5 7,91 7,89
Vodljivost HRN EN 27888:2008 2500 588 570

HRN EN ISO 8467:2001 5 1,07 1,55
SM 4500-S 2- (1998) bez <0,02 <0,02

Amonijak HRN EN ISO 14911:2001 0,5 0,62 0,64
HRN EN ISO 10304-1:2009 0,5 <0,033 0,025

Nitrati HRN EN ISO 10304-1:2009 50 <3,1 0,6
HRN EN ISO 9963-1:1998 475 485
HRN EN ISO 10304-1:2009 1500 190 210

Kalcij HRN EN ISO 14911:2001 35 36
Kalij HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 0,53 0,29
Natrij HRN EN ISO 14911:2001 Na mg/l 200 85 69
Magnezij HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 23 19
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 300 170 240
Silikati 50 5,4 16
Kloridi HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <3,9 7,2
Sulfati HRN EN ISO 10304-1:2009 250 <4,5 5,4
Arsen HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 34,7 35,6
Željezo HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 200 279 262
Mangan HRN EN ISO 15586:2008 (GFAAS) 50 52,3 57

HRN EN ISO 7875-1:1998 200 <50 <50
HRN EN ISO 10301-1:2002 3 <1 <1
HRN EN ISO 10301-1:2002 <0,5 <0,5
HRN EN ISO 10301-1:2002 0,5 <0,5

Mikrobiološki nalaz
0 0 <1
0 0 <1

HRN EN ISO 6222:2000 20 1 2
HRN EN ISO 6222:2000 100 0 2
HRN EN ISO 7899-2:2000 0 0 <1
HRN EN ISO 16266:2008 0 0 <1

0 0 <1

Mišljenje:

* akreditirana metoda
Voditelj Službe:

Voditelj Odjela:

Jed. Mjere

oC
Mutnoća oNTU jed.

pH jedinica
 µS/cm pri 25oC

Utrošak KmnO
4

O
2
 mg/l

Vodikov sulfid H
2
S mg/l

NH
4
+ mg/l

Nitriti NO
2
- mg/l

NO
3
- mg/l

Hidrogenkarbonati mg/l HCO
3
-

Flouridi F µg/l
Ca mg/l

P µg/l
SM 4500-SilicaE (2008) SiO

2
 mg/l

Cl-  mg/l
SO

4
2- mg/l

As µg/l
Fe µg/l
Mn µg/l

Detrgenti – anionski µg/l
1,2- dikloetan µg/l
Trikloretilen µg/l
Tetrakloretilen µg/l

Ukupni koliformi HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Escherichia coli (E. Coli) HRN EN ISO 9308-1:2000 i Ispr.1:2008 n/100 ml
Broj kolonija 37oC n/1 ml
Broj kolonija 22oC n/1ml
Enterokoki n/100 ml
Pseudomonas aeruginosa n/100 ml
Clostridum perfringens Council Direct. 98/83/EC n/100 ml

Rezultati analize sirove vode nisu sukladni MDK vrijednostima iz Priloga I Pravilnika oparametrima sukladnosti i 
metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN br.125/13, 141/13), ne ispunjavaju parametre sukladnosti 
prema čl.6, st.2 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) te ju je potrebno preraditi i osigurati sukladnost 
za parametre miris, amonij, arsen, željezo.i mangan                  

dr.sc. Suzana Ćavar,mag.pham.
Vera Santo, dipl.ing. spec.analit.toksikologije
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