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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 15.01. 7,50 10,2 bez bez 0 0 0 0 1,46 <0,5 407 0,19 0 9,79 0 0 0 0 65 50 Nesukladna

V.N.S. 23.01. 7,76 14,2 bez bez 0 0 0,01 0 1,49 <0,5 400 >0,19 0 9,93 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Točionik 30.01. 7,55 10,4 bez bez 0 0 0 0 1,69 <0,5 432 0,19 0 9,11 0 0 0 0 0 0 Sukladna

CAFFE BAR 15.01. 7,72 14,2 bez bez 0 0 0 0 1,39 <0,5 400 0,19 0 9,25 0 0 0 0 0 0 Sukladna
DESETKA 23.01. 7,75 13,4 bez bez 0 0 0 0 1,49 <0,5 398 >0,19 0 9,79 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Aut. kolodvor 30.01. 7,70 11,4 bez bez 0 0 0 0 1,67 <0,5 450 0,19 0 9,04 0 0 0 0 0 0 Sukladna
STARAČKI DOM 15.01. 7,72 14,2 bez bez 0 0 0 0 1,39 <0,5 396 0,19 0 9,66 0 0 0 0 12 10 Sukladna

Kuhinja 23.01. 7,75 12,8 bez bez 0 0 0 0 1,49 <0,5 398 0,19 0 9,18 0 0 0 0 0 0 Sukladna
slavina 30.01. 7,72 11,4 bez bez 0 0 0 0 1,67 <0,5 436 0,01 0 9,25 0 0 0 0 0 0 Sukladna

VOJARNA 15.01. 7,77 16,6 bez bez 0 0 0 0 1,38 <0,5 395 0,19 0 9,11 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Kuhinja 23.01. 7,79 13,5 bez bez 0 0 0 0 1,48 <0,5 399 0,19 0 9,52 0 0 0 0 0 0 Sukladna
slavina 30.01. 7,69 10,8 bez bez 0 0 0 0 1,62 <0,5 426 0,19 0 9,11 0 0 0 0 0 0 Sukladna

UPRAVA VODOV. 15.01. 7,76 9,8 bez bez 0 0 0 0 1,36 <0,5 396 0,19 0 9,25 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Portirnica 23.01. 7,76 11,9 bez bez 0 0 0 0 1,44 <0,5 394 0,19 0 9,59 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Sanitarni čvor 30.01. 7,72 9,7 bez bez 0 0 0 0 1,64 <0,5 422 0,19 0 8,9 0 0 0 0 0 0 Sukladna
DC 15.01. 7,77 12,5 bez bez 0 0 0 0 1,38 <0,5 406 0,19 0 9,45 0 0 0 0 10 20 Sukladna

Izlazna slavina 23.01. 7,76 12 bez bez 0 0 0,01 0 1,43 <0,5 394 0,19 0 9,66 0 0 0 0 0 0 Sukladna
30.01. 7,73 10,8 bez bez 0 0 0 0 1,64 <0,5 414 0,19 0 9,32 0 0 0 0 40 0 Sukladna
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ANALIZE VODE VETERINARSKOG ZAVODA, VINKOVCI ZA GRAD VINKOVCE ZA 2014. GOD.
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 12.02. 7,77 12 bez bez 0 0 0 0 1,69 0 397 0,09 0 10,07 0 0 0 0 0 8 Sukladna

V.N.S.
Točionik

CAFFE BAR 12.02. 7,76 14,2 bez bez 0 0 0 0 1,68 0 398 0,15 0 9,79 0 0 0 0 48 20 Sukladna
DESETKA

Aut. kolodvor
STARAČKI DOM 12.02. 7,75 15,1 bez bez 0 0 0 0 1,67 0 399 0,13 0 9,93 0 0 0 0 12 13 Sukladna

Kuhinja
slavina

VOJARNA 12.02. 7,76 18,4 bez bez 0 0 0 0 1,69 0 399 0,05 0 10,14 0 0 0 0 30 20 Sukladna
Kuhinja
slavina

UPRAVA VODOV. 12.02. 7,74 12,9 bez bez 0 0 0 0 1,67 0 398 0,13 0 10,00 0 0 0 0 6 16 Sukladna
Portirnica

Sanitarni čvor
DC 12.02. 7,74 9,8 bez bez 0 0 0 0 1,67 0 399 0,13 0 10,34 0 0 0 0 8 8 Sukladna

Izlazna slavina
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X”

V.N.S. 13.03. 7,16 10,9 bez bez 0 0 25 0,010 0,008 4 0,46 398 0,21 18 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Točionik 25.03. 6,96 13 bez bez 0 0 28 0,022 0,01 3 0,07 402 0,22 10 0 0 0 0 2 28 Sukladna

CAFFE BAR
DESETKA 13.03. 7,11 13 bez bez 0 0 24 0,041 0,01 4 0,15 394 0,12 17 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Aut. kolodvor 25.03. 7,03 17,1 bez bez 0 0 26 0,021 0,02 3 0,07 400 0,20 24 0 0 0 0 1 16 Sukladna
STARAČKI DOM

Kuhinja 13.03. 7,14 12,8 bez bez 0 0 22 0,040 0 3 0,31 393 0,21 9 0 0 0 0 0 0 Sukladna
slavina 25.03. 7,09 14,3 bez bez 0 2 25 0,028 0,02 3 0,07 403 0,18 10 0 0 0 0 6 39 Sukladna

CAFFE BAR
TIN 13.03. 7,19 12,3 bez bez 0 0 22 0,038 0,01 3 0,08 392 0,23 15 0 0 0 0 0 0 Sukladna

slavina 25.03. 7,05 15 bez bez 0 0 27 0,026 0,02 3 0,07 401 0,20 22 0 0 0 0 90 0 Nesukladna
UPRAVA VODOV.

Portirnica 13.03. 7,32 11 bez bez 0 0 25 0,048 0,01 4 0,62 390 0,23 7 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Sanitarni čvor 25.03. 7,02 12 bez bez 0 0 27 0,02 0,02 3 0,07 402 0,23 10 0 0 0 0 0 6 Sukladna

DC
Izlazna slavina 13.03. 7,42 13,2 bez bez 0 0 0,022 4 0,38 393 0,23 0 0 0 0 0 0 Sukladna

25.03. 7,04 13,2 bez bez 0 0 0,02 3 0,16 403 0,23 0 0 0 0 0 0 Sukladna

U
TR

O
ŠA

K
 K

M
nO

4

SL
O

BO
D

N
I K

LO
R-

D
IO

K
SI

D

A
ER

O
BN

E 
M

EZ
. B

A
K

. 
na

 3
7o C

A
ER

O
BN

E 
M

EZ
.B

A
K

. 
na

 2
2o C

oC

o N
TU



ANALIZE VODE ZA GRAD VINKOVCE ZA 2014. GOD.
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 02.04. 7,04 13,1 bez bez 0 0 26 0,044 0,013 3 0,31 401 0,24 15 0 0 0 0 5 0 Sukladna

V.N.S. 09.04. 7,12 12,1 bez bez 0 0 25 0,040 0,008 2 0,15 401 0,21 14 7,76 Sukladna
Točionik 11.04. 7,2 12,8 bez bez 0 0 28 0,021 0,015 2 0,16 396 0,23 13 0 0 0 0 3 2 Sukladna

29.04. 7,36 14,6 bez bez 0 0 23 0,037 0,03 3 0,23 398 0,23 7 0 0 0 0 0 0 Sukladna
CAFFE BAR 02.04. 7,07 16,1 bez bez 0 0 25 0,046 0,21 3 0,31 396 0,24 13 0 0 0 0 0 0 Sukladna

MIHAEL 09.04. 7,16 16,3 bez bez 0 0 24 0,037 0,015 3 0,15 393 0,16 12 6,98 Sukladna
Aut. kolodvor 11.04. 7,16 17 bez bez 0 0 26 0,030 0,021 3 0,07 399 0,18 13 0 0 0 0 0 0 Sukladna

29.04. 7,41 16,2 bez bez 0 0 23 0,038 0,022 3 0,39 404 0,22 7 0 0 0 0 0 0 Sukladna
STARAČKI DOM 02.04. 7,2 14,8 bez bez 0 0 33 0,045 0,026 3 0,39 397 0,23 12 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Kuhinja 11.04. 7,17 15,8 bez bez 0 0 32 0,025 0,028 3 0,07 404 0,19 14 0 0 0 0 0 0 Sukladna
slavina 29.04. 7,53 16 bez bez 0 0 21 0,045 0,015 3 0,31 403 0,21 33 0 0 0 0 20 7 Sukladna

CAFFE BAR 02.04. 7,26 15,1 bez bez 0 0 29 0,049 0,026 4 0,23 399 0,19 15 0 0 0 0 2 1 Sukladna
TIN 11.04. 7,17 15,8 bez bez 0 0 30 0,025 0,024 2 0,07 402 0,24 15 0 0 0 0 0 0 Sukladna

slavina 29.04. 7,53 16,4 bez bez 0 0 21 0,043 0,023 2 0,31 402 0,23 11 0 0 0 0 0 13 Sukladna
UPRAVA VODOV. 02.04. 6,96 13,3 bez bez 0 0 29 0,036 0,021 4 0,62 400 0,22 24 0 0 0 0 0 1 Sukladna

Portirnica 11.04. 7,1 13,3 bez bez 0 0 30 0,023 0,021 3 0,07 406 0,21 25 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Sanitarni čvor 29.04. 7,36 14,4 bez bez 0 0 23 0,037 0,023 3 0,31 405 0,22 7 0 0 0 0 0 0 Sukladna

DC 02.04. 7,05 14 bez bez 0 0 21 0,034 0,021 3 0,39 398 0,24 9 0 0 0 0 0 2 Sukladna
Izlazna slavina 11.04. 7,02 14,9 bez bez 0 0 0,029 0,017 3 0,16 405 0,24 0 0 0 0 0 0 Sukladna

29.04. 7,49 14,3 bez bez 0 0 23 0,035 0,03 2 0,31 401 0,23 12 0 0 0 0 0 0 Sukladna
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 07.05. 7,50 14,8 bez bez 0 0 24 0,034 0,012 3 0,23 405 0,22 20 0 0 0 0 0 0 Sukladna

V.N.S. 16.05. 7,33 14,7 bez bez 0 0 23 0,02 0,019 3 0,00 396 0,23 9 0 0 0 0 1 0 Sukladna
Točionik 27.05. 7,32 17,1 bez bez 0 0 23 0,02 0,02 3 0,23 397 0,21 10 0 0 0 0 16 2 Sukladna

CAFFE BAR 07.05. 7,48 16,5 bez bez 0 0 22 0,035 0,033 3 0,31 400 0,22 11 0 0 0 0 1 0 Sukladna
MIHAEL 16.05. 7,35 17,4 bez bez 0 0 21 0,02 0,026 3 0,00 399 0,21 25 0 0 0 0 9 9 Sukladna

Aut. kolodvor 27.05. 7,36 16,9 bez bez 0 0 23 0,03 0,024 3 0,31 399 0,21 27 0 0 0 0 4 10 Sukladna
STARAČKI DOM 07.05. 7,5 17,1 bez bez 0 0 26 0,034 0,008 3 0,46 398 0,27 9 0 0 0 0 29 0 Nesukladna

Kuhinja 12.05. 0,20 0 0 0 0 19 33 Sukladna
slavina 16.05. 7,4 16,2 bez bez 0 0 28 0,014 0,021 3 0,00 396 0,26 13 0 0 0 0 0 1 Sukladna

27.05. 7,36 15,3 bez bez 0 0 29 0,025 0,023 3 0,23 398 0,22 16 0 0 0 0 0 3 Sukladna
CAFFE BAR 07.05. 7,51 17,5 bez bez 0 0 18 0,034 0,025 2 0,38 401 0,21 6 0 0 0 0 0 0 Sukladna

TIN 16.05. 7,41 16,4 bez bez 0 1 26 0,022 0,021 3 0,08 398 0,23 23 0 0 0 0 8 0 Sukladna
slavina 27.05. 7,35 15,9 bez bez 0 1 26 0,023 0,020 3 0,38 398 0,21 19 0 0 0 0 0 69 Sukladna

UPRAVA VODOV. 07.05. 7,52 14,9 bez bez 0 0 27 0,035 0,026 3 0,15 400 0,22 16 0 0 0 0 36 0 Nesukladna
Portirnica 12.05. 0,25 0 0 0 0 79 43 Nesukladna

Sanitarni čvor 16.05. 7,41 14,4 bez bez 0 0 20 0,017 0,022 3 0,08 397 0,26 19 0 0 0 0 0 0 Sukladna
27.05. 7,48 16,2 bez bez 0 0 25 0,023 0,024 3 0,23 398 0,23 17 0 0 0 0 1 0 Sukladna

DC 07.05. 7,44 14,5 bez bez 0 0 28 0,029 0,028 3 0,23 396 0,24 32 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Izlazna slavina 16.05. 7,51 14,1 bez bez 0 0 23 0,028 0,023 3 0,08 398 0,27 7 0 0 0 0 135 98 Nesukladna

19.05 7,51 14,8 bez bez 0 0 0,041 0,023 3 0,15 398 0,06 18 0 0 0 0 0 0 Sukladna
27.05. 7,32 16,1 bez bez 0 0 24 0,028 0,018 2 0,23 396 0,26 8 0 0 0 0 0 0 Sukladna
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 04.06. 7,6 16,5 bez bez 0 0 14 0,030 0,018 3 0,23 403 0,26 11 0 0 0 0 0 0 Sukladna

V.N.S. 13.06. 7,45 17,1 bez bez 0 1 24 0,023 0,016 3 0,00 399 0,22 15 0 0 0 0 6 0 Sukladna
Točionik 24.06. 7,49 18,1 bez bez 0 0 26 0,022 0,014 3 0,40 399 0,21 11 0 0 0 0 19 1 Sukladna

CAFFE BAR 04.06. 7,62 17,8 bez bez 0 0 22 0,025 0,016 3 0,08 401 0,22 13 0 0 0 0 0 16 Sukladna
MIHAEL 13.06. 7,51 18 bez bez 0 1 25 0,028 0,014 4 0,00 400 0,20 15 0 0 0 0 11 38 Sukladna

Aut. kolodvor 24.06. 7,5 19 bez bez 0 0 26 0,029 0,014 3 0,08 399 0,20 55 0 0 0 0 9 31 Sukladna
STARAČKI DOM 04.06. 7,6 17,1 bez bez 0 0 23 0,036 0,019 3 0,23 402 0,26 11 0 0 0 0 4 3 Sukladna

Kuhinja 13.06. 7,51 16,8 bez bez 0 1 24 0,029 0,015 4 0,00 399 0,24 14 0 0 0 0 19 6 Sukladna
slavina 24.06. 7,51 18 bez bez 0 0 25 0,019 0,016 3 0,32 400 0,23 44 0 0 0 0 3 68 Sukladna

CAFFE BAR 04.06. 7,63 18,2 bez bez 0 0 25 0,034 0,014 2 0,31 401 0,24 22 0 0 0 0 2 4 Sukladna
TIN 13.06. 7,53 17,1 bez bez 0 1 21 0,034 0,019 3 0,00 398 0,23 9 0 0 0 0 122 50 Nesukladna

slavina 17.06. 0 0 0 0 57 3 Nesukladna
24.06. 7,49 18,9 bez bez 0 0 26 0,023 0,015 2 0,24 399 0,21 53 0 0 0 0 1 3 Sukladna

UPRAVA VODOV. 04.06. 7,65 16,2 bez bez 0 0 25 0,031 0,014 3 0,16 399 0,25 21 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Portirnica 13.06. 7,45 16,2 bez bez 0 1 24 0,032 0,009 3 0,15 400 0,24 16 0 0 0 0 3 0 Sukladna

Sanitarni čvor 24.06. 7,49 17,9 bez bez 0 0 23 0,018 0,017 2 0,32 400 0,21 14 0 0 0 0 15 6 Sukladna
04.06. 7,93 14,7 bez bez 0 0 29 0,025 0,014 3 0,39 403 0,26 9 0 0 0 0 0 0 Sukladna

DC 09.06. 7,82 15,3 bez bez 0 0 0,042 0,015 3 0,22 399 0,15 0 0 0 0 2 2 Sukladna
Izlazna slavina 13.06. 7,78 16,1 bez bez 0 1 26 0,028 0,007 3 0,30 401 0,25 12 0 0 0 0 4 0 Sukladna

16.06. 7,84 14,8 bez bez 0 0 0,032 0,011 3 0,08 398 0,15 0 0 0 0 19 3 Sukladna
24.06. 7,79 15,3 bez bez 0 0 23 0,016 0,014 3 0,16 400 0,24 7 0 0 0 0 10 55 Sukladna
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MDK 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 02.07. 7,68 16,9 bez bez 0 0 24 0,031 0,017 3 0,16 400 0,24 7 0 0 0 0 18 0 Sukladna

V.N.S. 11.07. 7,58 18,9 bez bez 0 0 24 0,020 0,028 3 0,08 398 0,22 5 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Točionik 22.07. 7,01 21,2 bez bez 0 0 18 0,028 0,008 4 0,08 403 0,25 8 0 0 0 0 1 0 Sukladna

CAFFE BAR 02.07. 7,7 20,1 bez bez 0 0 19 0,031 0,013 2 0,23 398 0,22 5 0 0 0 0 3 3 Sukladna
"Mihael" 11.07. 7,51 20,2 bez bez 1 0 21 0,021 0,026 3 0,31 399 0,16 24 0 0 0 0 1 0 Sukladna

Aut. kolodvor 22.07. 7,08 22,3 bez bez 0 0 20 0,030 0,013 3 0,32 401 0,19 9 0 0 0 0 0 0 Sukladna
STARAČKI DOM 02.07. 7,6 19,8 bez bez 0 0 24 0,029 0,017 2 0,16 400 0,21 18 0 0 0 0 2 0 Sukladna

Kuhinja 11.07. 7,59 18,7 bez bez 1 0 28 0,012 0,023 3 0,31 399 0,24 11 0 0 0 0 0 0 Sukladna
slavina 22.07. 7,22 21,3 bez bez 0 1 21 0,023 0,010 2 0,32 401 0,25 12 0 0 0 0 0 0 Sukladna

VOJARNA 02.07.* 7,63 20,2 bez bez 0 0 25 0,031 0,017 2 0,08 399 0,29 6 0 0 0 0 11 4 Sukladna
Kuhinja 11.07. 7,57 18,9 bez bez 1 0 30 0,019 0,024 3 0,16 397 0,22 4 0 0 0 0 0 30 Sukladna
slavina 22.07. 7,31 21,8 bez bez 0 0 20 0,021 0,009 3 0,16 399 0,28 3 0 0 0 0 0 0 Sukladna

UPRAVA VODOV. 02.07. 7,72 16,2 bez bez 0 0 22 0,035 0,013 2 0,23 402 0,28 11 0 0 0 0 0 1 Sukladna
Portirnica 11.07. 7,57 16,6 bez bez 0 0 29 0,020 0,027 3 0,39 397 0,24 15 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Sanitarni čvor 22.07. 7,07 19,3 bez bez 0 0 19 0,026 0,010 2 0,16 407 0,27 5 0 0 0 0 0 0 Sukladna
02.07. 7,87 15,3 bez bez 0 0 21 0,044 0,013 3 0,23 398 0,27 8 0 0 0 0 0 0 Sukladna

DC 08.07. 7,50 16,0 bez bez 0 0 0,027 0,011 2 0,08 399 0,13 0 0 0 0 0 2 Sukladna
Izlazna slavina 17.07. 7,62 16,3 bez bez 0 0 0,033 0,016 4 0,16 398 0,21 0 0 0 0 0 0 Sukladna

22.07. 7,15 16,6 bez bez 0 1 19 0,039 0,016 2 0,32 398 0,27 8 0 0 0 0 0 0 Sukladna

*Uzorak vode uzet u caffe baru Tin, Vinkovci
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 30.07. 7,39 22,1 bez bez 0 0 18 0,047 0,012 5 0,60 400 0,19 12 0 0 0 0 3 1 Sukladna

V.N.S. 26.08. 7,48 19 bez bez 0 0 20 0,042 0,017 5 0,08 400 0,24 11 0 0 0 0 0 6 Sukladna
Točionik

CAFFE BAR 30.07. 7,22 20,5 bez bez 0 0 18 0,040 0,020 8 0,70 401 0,23 12 0 0 0 0 1 2 Sukladna
MIHAEL 26.08. 7,4 18,9 bez bez 0 0 26 0,030 0,021 6 0,24 401 0,25 12 0 0 0 0 18 0 Sukladna

Aut. kolodvor
STARAČKI DOM 30.07. 7,6 21,9 bez bez 0 0 16 0,048 0,013 3 0,60 399 0,22 20 0 0 0 0 14 1 Sukladna

Kuhinja 26.08. 7,62 17,4 bez bez 0 0 18 0,040 0,018 3 0,24 405 0,24 14 0 0 0 1 20 0 Nesukladna
slavina 28.08. 0 Sukladna

VOJARNA 30.07. 7,52 22,3 bez bez 0 0 20 0,049 0,017 3 0,60 399 0,22 20 0 0 0 0 5 12 Sukladna
Kuhinja 26.08. 7,52 18,6 bez bez 0 0 21 0,038 0,015 4 0,40 399 0,22 18 0 0 0 8 7 6 Nesukladna
slavina 28.08. 0 Sukladna

UPRAVA VODOV. 30.07. 7,48 20,3 bez bez 0 0 18 0,046 0,015 4 0,70 400 0,22 15 0 0 0 0 3 0 Sukladna
Portirnica 26.08. 7,52 18,2 bez bez 0 0 18 0,029 0,009 4 0,24 400 0,26 17 0 0 0 0 56 60 Nesukladna

Sanitarni čvor
30.07. 7,42 16,3 bez bez 0 0 15 0,039 0,019 8 0,80 397 0,24 11 0 0 0 0 0 4 Sukladna

DC 07.08. 7,63 16 bez bez 0 0 0,022 0,015 3 0,31 395 0,17 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Izlazna slavina 12.08. 7,6 16,5 bez bez 0 1 0,029 0,014 4 0,08 401 0,11 0 0 0 0 0 2 Sukladna

18.08. 7,74 15,6 bez bez 2 1 0,035 0,023 3 0,15 399 0,15 0 0 0 0 0 0 Sukladna
26.08. 7,53 16,2 bez bez 0 0 16 0,027 0,012 4 0,24 398 0,21 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
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MDK 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 05.09. 7,19 20,1 bez bez 0 0 20 0,035 0,018 4 0,46 401 0,21 13 0 0 0 0 3 0 Sukladna

V.N.S. 11.09. 7,58 19 bez bez 0 0 21 0,050 0,021 4 0,32 403 0,24 15 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Točionik 16.09 7,08 19,7 bez bez 0 1 21 0,030 0,013 3 0,07 403 0,23 12 0 0 0 0 0 69 Sukladna

CAFFE BAR 05.09. 7,23 21,1 bez bez 0 0 21 0,037 0,021 4 0,23 412 0,23 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
MIHAEL 11.09. 7,56 19,1 bez bez 0 0 22 0,054 0,021 5 0,24 422 0,22 21 0 0 0 0 6 0 Sukladna

Aut. kolodvor 16.09 7,16 20,2 bez bez 0 0 21 0,029 0,014 3 0,15 403 0,20 11 0 0 0 0 5 2 Sukladna
STARAČKI DOM 05.09. 7,29 19,6 bez bez 0 0 23 0,038 0,015 3 0,31 410 0,23 15 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Kuhinja 11.09. 7,61 18,4 bez bez 0 0 18 0,050 0,017 3 0,24 408 0,24 16 0 0 0 0 5 0 Sukladna
slavina 16.09. 7,2 20,2 bez bez 1 0 23 0,031 0,018 4 0,31 399 0,23 13 0 0 0 0 6 1 Sukladna

VOJARNA 05.09. 7,24 19,9 bez bez 0 0 20 0,036 0,013 4 0,38 399 0,22 17 0 0 0 0 1 0 Sukladna
Kuhinja 11.09.* 7,6 18,9 bez bez 0 0 22 0,060 0,018 4 0,08 408 0,23 7 0 0 0 0 14 0 Sukladna
slavina 16.09.* 7,18 21,2 bez bez 1 0 24 0,025 0,016 3 0,07 405 0,20 15 0 0 0 0 260 7 Nesukladna

23.09.* 0,22 0 0 0 0 2 1 Sukladna
UPRAVA VODOV. 05.09. 7,32 19,1 bez bez 0 0 17 0,040 0,011 4 0,38 399 0,24 6 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Portirnica 11.09. 7,56 18,2 bez bez 0 0 19 0,055 0,024 3 0,24 401 0,25 15 0 0 0 0 1 1 Sukladna
Sanitarni čvor 16.09. 7,3 16 bez bez 0 1 18 0,032 0,010 4 0,15 402 0,25 16 0 0 0 0 0 34 Sukladna

DC 05.09. 7,26 16 bez bez 0 0 18 0,028 0,008 3 0,62 397 0,25 11 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Izlazna slavina 11.09. 7,16 16 bez bez 0 0 20 0,047 0,016 3 0,00 401 0,25 11 0 0 0 0 0 0 Sukladna

16.09. 7,27 15,9 bez bez 0 0 20 0,036 0,011 3 0,07 400 0,25 8 0 0 0 0 0 0 Sukladna
24.09. 7,27 15,3 bez bez 0 0 0,027 0,012 3 0,15 400 0,15 0 0 0 0 0 0 Sukladna

*Uzorci vode uzeti u caffe baru Tin
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
03.10. 7,48 18,1 bez bez 0 0 18 0,009 0,023 5 0,15 421 0,23 24 0 0 0 0 4 0 Sukladna

CAFFE BAR “X” 10.10. 7,53 18,5 bez bez 0 0 21 0,044 0,008 4 0,23 399 0,24 22 0 0 0 0 64 >300 Nesukladna
V.N.S. 14.10. 0,24 13 7 Sukladna

Točionik 21.10. 7,53 17,4 bez bez 0 0 25 0,050 0,016 3,9 0,39 401 0,23 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
CAFFE BAR 03.10. 7,56 19,2 bez bez 0 0 19 0,014 0,026 4 0,31 405 0,21 44 0 0 0 0 72 2 Nesukladna

MIHAEL 10.10. 7,62 19,1 bez bez 0 0 27 0,049 0,013 4 0,15 401 0,23 21 0 0 0 0 13 4 Sukladna
Aut. kolodvor 21.10. 7,55 18,4 bez bez 0 0 20 0,060 0,015 4,3 0,39 400 0,23 10 0 0 0 0 0 2 Sukladna

STARAČKI DOM 03.10. 7,65 18,6 bez bez 0 0 21 0,016 0,023 4 0,77 426 0,24 30 0 0 0 0 52 1 Nesukladna
Kuhinja 10.10. 7,53 18,1 bez bez 6 0 24 0,052 0,008 3 0,31 402 0,25 65 0 0 0 0 1 0 Sukladna
slavina 21.10. 7,62 17,8 bez bez 0 0 32 0,060 0,010 4,1 0,31 399 0,25 20 0 0 0 0 0 3 Sukladna

VOJARNA 03.10. 7,57 18,3 bez bez 0 0 18 0,011 0,023 4 0,23 401 0,21 12 1 0 0 0 6 12 Nesukladna
Kuhinja 10.10. 7,59 18,3 bez bez 0 0 26 0,044 0,015 4 0,15 439 0,21 31 0 0 0 0 6 2 Sukladna
slavina 21.10. 7,58 18,3 bez bez 0 0 19 0,050 0,021 4 0,23 400 0,26 10 0 0 0 0 0 3 Sukladna

UPRAVA VODOV. 03.10. 7,41 18,1 bez bez 0 0 15 0,007 0,020 5 0,31 410 0,25 4 0 0 0 0 0 1 Sukladna
Portirnica 10.10. 7,54 18,5 bez bez 0 0 23 0,041 0,010 4 0,08 399 0,26 13 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Sanitarni čvor 21.10. 7,52 16,6 bez bez 0 0 23 0,030 0,030 3,6 0,39 401 0,25 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
03.10. 7,42 18,7 bez bez 0 0 18 0,012 0,013 5 0,23 400 0,26 9 0 0 0 0 0 0 Sukladna

DC 07.10. 7,21 15,5 bez bez 0 0 0,035 0,021 4 0,54 403 0,16 0 0 0 0 1 0 Sukladna
Izlazna slavina 21.10. 7,58 17,8 bez bez 0 0 26 0,050 0,020 4 0,39 400 0,26 10 0 0 0 0 0 1 Sukladna

28.10. 7,10 15,1 bez bez 0 0 0,030 0,019 3,6 0,08 400 0,16 0 0 0 0 0 0 Sukladna
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
CAFFE BAR “X” 05.11. 7,63 17,6 bez bez 0 0 0,06 0,019 4,0 0,30 401 0,23 10 0 0 0 0 2 0 Sukladna

V.N.S. 14.11. 7,46 16,4 bez bez 0 0,3 25 0,05 0,024 3,6 0,30 401 0,22 10 0 0 0 0 6 2 Sukladna
Točionik 24.11. 7,48 16,2 bez bez 0 0,4 226 0,04 0,005 2,8 0,24 399 0,24 10 0 0 0 0 1 0 Sukladna

CAFFE BAR 05.11. 7,58 16,9 bez bez 0 0 0,06 0,016 3,9 0 402 0,23 10 0 0 0 0 0 1 Sukladna
MIHAEL 14.11. 7,45 17,6 bez bez 0 0,4 26 0,04 0,013 3,5 0,30 401 0,20 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Aut. kolodvor 24.11. 7,45 16,5 bez bez 1 0,3 27 0,05 0,009 3,5 0,16 401 0,22 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
STARAČKI DOM 05.11. 7,6 17,3 bez bez 0 0 0,06 0,012 3,9 0,07 400 0,25 20 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Kuhinja 14.11. 7,49 16,8 bez bez 0 0,3 21 0,05 0,025 3,6 0,46 402 0,26 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
slavina 24.11. 7,46 16,3 bez bez 0 0,5 24 0,06 0,021 3,6 0,16 398 0,24 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna

VOJARNA 05.11. 7,6 18,7 bez bez 0 0 0,05 0,020 4,1 0,23 402 0,24 10 0 0 0 0 194 250 Nesukladna
Kuhinja 14.11. 7,51 16,6 bez bez 0 1,3 26 0,05 0,010 3,8 0,30 402 0,22 20 0 0 0 0 6 0 Sukladna
slavina 24.11. 7,46 16,3 bez bez 0 0,5 24 0,06 0,021 3,6 0,16 398 0,23 10 0 0 0 0 2 0 Sukladna

UPRAVA VODOV. 05.11. 7,53 16,8 bez bez 0 0 0,03 0,015 3,6 0,30 401 0,25 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
Portirnica 14.11. 7,46 16,4 bez bez 0 0,4 25 0,04 0,017 3,9 0,30 402 0,24 10 0 0 0 0 0 1 Sukladna

Sanitarni čvor 24.11. 7,42 15,9 bez bez 0 0,5 26 0,04 0,019 3,1 0,16 397 0,25 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
DC 05.11. 7,45 15,4 bez bez 0 0 0,05 0,018 4,0 0 398 0,25 0 0 0 0 0 1 Sukladna

Izlazna slavina 14.11. 7,19 14,6 bez bez 0 0,4 26 0,03 0,011 3,9 0,23 401 0,25 10 0 0 0 0 1 3 Sukladna
18.11. 7,47 15,1 bez bez 0 0,0 0,01 0,014 3,8 0,23 400 0,10 10 0 0 0 0 0 1 Sukladna
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
03.12. 7,43 15,9 bez bez 0 0,6 2,8 0,03 0,01 3,2 0,07 401 0,21 20 0 0 0 0 11 0 Sukladna

CAFFE BAR “X” 12.12. 7,55 13,8 bez bez 0 0,9 30 0,04 0,02 3 0,54 399 0,24 10 0 0 0 0 26 >300 Nesukladna
V.N.S. 15.12. 0,23 1 1 Sukladna

Točionik 19.12. 7,44 15,4 bez bez 0 0,4 33 0,03 0,02 3 0,30 401 0,21 10 0 0 0 0 59 0 Nesukladna
22.12. 62 181 Nesukladna
03.12. 7,34 16,3 bez bez 0 0,5 29 0,04 0,01 3,6 0 402 0,20 10 0 0 0 0 19 0 Sukladna

CAFFE BAR 12.12. 7,53 13,8 bez bez 0 0,5 36 0,05 0,02 3 0,62 399 0,27 10 0 0 0 0 37 92 Nesukladna
MIHAEL 15.12. 0,24 0 0 Sukladna

Aut. kolodvor 19.12. 7,41 16,2 bez bez 0 0,4 34 0,04 0,02 3 0,07 404 0,21 10 55 0 0 0 39 46 Nesukladna
22.12 0 31 16 Nesukladna

STARAČKI DOM 03.12. 7,45 15,9 bez bez 0 0,6 28 0,04 0,01 3,5 0,07 399 0,22 10 0 0 0 0 6 0 Sukladna
Kuhinja 12.12. 7,54 13,1 bez bez 0 0,2 38 0,05 0,02 3 0,15 400 0,28 20 0 0 0 0 68 >300 Nesukladna
slavina 15.12. 0,25 1 0 Sukladna

19.12. 7,37 15 bez bez 0 0,3 33 0,02 0,02 2 0,07 401 0,22 30 0 0 0 0 7 0 Sukladna
VOJARNA 03.12. 7,36 16,1 bez bez 0 0,6 28 0,04 0,04 3 0 398 0,21 10 0 0 0 0 3 2 Sukladna

Kuhinja 12.12. 7,56 13,7 bez bez 0 0,2 36 0,05 0,02 3 0,23 399 0,28 10 0 0 0 0 >300 >300 Nesukladna
slavina 15.12. 0,24 0 0 Sukladna

19.12. 7,42 15,8 bez bez 0 0,2 34 0,02 0,02 3 0,07 401 0,20 20 20 0 0 0 224 >300 Nesukladna
22.12 0 16 6 Sukladna
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MDK* 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 5 2500 200 250 400 0 0 0 0 20 100
UPRAVA 03.12. 7,28 16,2 bez bez 0 0,6 26 0,040 0,011 3,1 0 402 0,23 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna

VODOVODA 12.12. 7,52 14,4 bez bez 0 0,6 30 0,040 0,012 2,5 0,46 399 0,28 0 0 0 0 0 18 >300 Nesukladna
Portirnica 15.12. 0,27 0 0 Sukladna

Sanitarni čvor 19.12. 7,34 15,1 bez bez 0 0,3 30 0,040 0,015 3,2 0 399 0,23 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna
03.12. 7,28 14,2 bez bez 0 0,4 26 0,040 0,013 3,1 0,22 401 0,26 10 0 0 0 0 0 2 Sukladna

DC 16.12. 7,28 14,5 bez bez 0 0,4 0,040 0,010 3 0 399 0,19 0 0 0 0 1 0 Sukladna
Izlazna slavina 19.12. 7,34 15,2 bez bez 0 0,2 34 0,030 0,012 3 0 402 0,24 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna

22.12 7,51 14,4 bez bez 0 0,0 0,040 0,013 2,8 0,07 402 0,21 10 0 0 0 0 0 0 Sukladna

*MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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