
Analize vode iz zdenca Z2, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z3, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
03.01. 7,18 13,4 bez bez 1 0 27 0,000 0,004 4 51 0,31 409 6 4,93
09.01. 7,04 13,9 bez bez 0 0 30 0,000 0,019 3 54 0,16 378 8 4,21
14.01. 7,25 12,9 bez bez 0 0 25 0,019 0,012 3 52 0,17 379 7 4,31
12.02. 7,58 12,5 bez bez 0 1 30 0,022 0,013 3 41 0,15 383 8 4,62
24.02. 7,51 12,5 bez bez 0 1 28 0,033 0,008 3 55 0,23 379 8 4,79
04.03. 7,83 12,5 bez bez 0 1 22 0,028 0,012 3 48 0,15 396 8 5,01
03.04. 7,4 14 bez bez 0 0 27 0,039 0,010 3 0,23 380 33
16.04. 7,34 12,9 bez bez 0 0 26 0,037 0,026 2 0 396 28
24.04. 7,43 15,1 bez bez 0 0 28 0,030 0,010 2 0,24 384 11
08.05. 7,39 13,1 bez bez 0 0 21 0,034 0,015 3 0,31 386 15
19.05. 7,07 15 bez bez 0 0 23 0,042 0,026 3 0,23 377 20
21.05. 7,59 15,1 bez bez 0 0 22 0,040 0,027 3 0 379 19
28.05. 7,56 14,7 bez bez 0 0 25 0,038 0,021 3 0 397 19
05.06. 7,57 13,2 bez bez 0 0 20 0,024 0,017 3 0,08 381 21
12.06. 7,78 14,2 bez bez 0 0 25 0,019 0,016 3 0,08 380 19
18.06. 7,64 15,6 bez bez 0 0 16 0,028 0,014 3 0,08 382 4

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z3, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
26.06. 7,56 13,9 bez bez 0 0 24 0,030 0,019 3 0 382 14
03.07. 7,78 14,8 bez bez 0 0 26 0,026 0,013 3 0,31 381 17
09.07. 7,51 22,9 bez bez 0 0 20 0,031 0,016 2 0 381 18
16.07. 7,58 16,4 bez bez 0 0 26 0,010 0,012 4 0,16 383 15
24.07. 7,17 16 bez bez 0 0 26 0,028 0,015 3 0,34 383 22
31.07. 7,31 16,9 bez bez 0 0 18 0,046 0,013 2 0,6 380 15
08.08. 7,73 16,8 bez bez 0 0 26 0,029 0,014 3 0,47 383 4
13.08. 7,61 15,1 bez bez 0 0 24 0,037 0,010 2 0,38 382 16
18.08. 7,25 16,1 bez bez 0 1 22 0,042 0,011 3 0,08 387 6
28.08. 7,15 14,8 bez bez 0 0 18 0,052 0,016 3 0,31 389 8
03.09. 7,38 15,1 bez bez 0 0 20 0,026 0,009 4 0,38 398 11
10.09. 7,46 15,2 bez bez 0 2 20 0,032 0,008 4 0,24 383 32
17.09. 7,35 13 bez bez 0 0 25 0,031 0,013 3 0,31 398 15
23.09. 7,54 14,6 bez bez 0 0 23 0,054 0,011 3 0,15 381 17
01.10. 7,36 14,7 bez bez 0 0 26 0,028 0,014 3 0,23 398 12
09.10. 7,47 14,3 bez bez 1 0 23 0,040 0,012 3 0,23 383 25

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z3, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
15.10. 7,52 15,4 bez bez 0 0 21 0,050 0,022 3,9 0,56 383 10
23.10. 7,55 13,5 bez bez 0 1 24 0,030 0,011 3,6 0,31 383 10
29.10. 7,22 15,7 bez bez 0 0 0,030 0,019 3,7 0,08 382 20
07.11. 7,24 14,4 bez bez 0 0 0,040 0,011 3,6 0,4 383 10
12.11. 7,29 15,2 bez bez 0 0,74 23 0,050 0,015 4 0,23 382 20
18.11. 7,36 13,7 bez bez 0 0 0,040 0,014 3 0,3 384 10
27.11. 7,68 20,4 bez bez 0 0,38 31 0,040 0,012 3 0 382 10
05.12. 7,32 14,3 bez bez 0 0,23 34 0,040 0,004 3,1 0,07 381 10
10.12. 7,48 14,9 bez bez 0 0,28 28 0,040 0,017 2,9 0,15 382 10
17.12. 7,64 13,9 bez bez 0 0,53 33 0,030 0,014 2,8 0,23 389 10
23.12. 7,58 14,3 bez bez 0 0,14 0,020 0,017 3 0 382 10

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z4, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
24.01. 7,32 13,5 bez bez 0 1 31 0,033 0,010 3 54 0,38 377 11 4,18
27.01. 7,04 12,3 bez bez 0 1 31 0,014 0,012 3 54 0,31 394 6 5,23
05.02. 7,77 12,3 bez bez 0 0 23 0,024 0,011 2 45 0,23 389 2 3,91
17.02. 7,07 13,8 bez bez 0 1 27 0,025 0,012 2 35 0,31 394 8 6,23
12.03. 7,21 13 bez bez 0 0 18 0,039 0,010 3 50 0,23 374 31
19.03. 7,72 13,1 bez bez 0 0 30 0,037 0,025 4 0 387 32
26.03. 6,93 13,3 bez bez 0 0 30 0,035 0,014 3 0,47 394 14
03.04. 7,25 13 bez bez 0 0 29 0,033 0,009 2 0,39 395 13
09.04. 7,2 13 bez bez 0 0 26 0,036 0,012 2 0 395 18
16.04. 7,3 13,2 bez bez 0 0 24 0,034 0,017 2 0,00 377 18
30.04. 7,52 13,8 bez bez 0 1 26 0,042 0,014 2 0,31 397 15
08.05. 7,45 13,9 bez bez 0 0 21 0,036 0,011 2 0 399 8
15.05. 7,43 13,9 bez bez 0 0 22 0,035 0,020 3 0 400 7
19.05. 7,1 14,5 bez bez 0 1 25 0,050 0,023 3 0 396 14
21.05. 7,6 14,9 bez bez 0 0 26 0,048 0,036 3 0,08 396 23
28.05. 7,56 14,8 bez bez 0 0 23 0,036 0,023 3 0,15 394 17

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z4, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
05.06. 7,59 13,5 bez bez 0 0 22 0,024 0,022 2 0,08 393 8
12.06. 7,74 14,5 bez bez 0 0 28 0,022 0,023 3 0 400 13
18.06. 7,57 15,3 bez bez 0 0 21 0,021 0,030 2 0,08 398 13
26.06. 7,63 14,5 bez bez 0 0 26 0,031 0,014 3 0,23 401 6
03.07. 7,36 14,8 bez bez 0 0 27 0,026 0,012 3 0,31 402 8
09.07. 7,55 21,6 bez bez 0 0 24 0,028 0,014 2 0,08 399 18
16.07. 7,62 16,2 bez bez 0 0 27 0,026 0,019 4 0 404 18
24.07. 7,19 16,1 bez bez 0 0 22 0,029 0,019 3 0,26 403 3
31.07. 7,38 16,9 bez bez 0 0 25 0,047 0,011 3 0,6 400 25
08.08. 7,71 17,3 bez bez 0 0 23 0,029 0,016 3 0,47 403 3
13.08. 7,59 15 bez bez 0 0 23 0,033 0,015 3 0,15 403 15
18.08. 7,27 15,9 bez bez 0 0 22 0,046 0,008 3 0,08 402 2
28.08. 7,2 14,8 bez bez 0 0 20 0,049 0,010 3 0,23 402 2
03.09. 7,43 14,8 bez bez 0 0 25 0,029 0,017 3 0,31 402 8
10.09. 7,33 15,1 bez bez 0 2 19 0,023 0,012 4 0,16 403 12
17.09. 7,34 13,5 bez bez 0 0 29 0,029 0,010 2 0,23 399 20

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z4, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
23.09. 7,52 14,9 bez bez 0 0 15 0,061 0,013 4 0 401 26
01.10. 7,34 15 bez bez 0 0 30 0,030 0,011 2 0,23 400 8
09.10. 7,43 14,5 bez bez 1 0 23 0,043 0,006 3 0,08 404 26
15.10. 7,45 15,3 bez bez 0 0 24 0,020 0,020 3,7 0,48 404 20
23.10. 7,6 14 bez bez 0 1 23 0,040 0,016 3 0,15 401 10
29.10. 7,25 15,8 bez bez 0 0 0,040 0,012 3,3 0,08 402 10
07.11. 7,2 14,6 bez bez 0 0 0,040 0,013 3 0 402 10
12.11. 7,37 14,8 bez bez 0 0,72 25 0,060 0,016 3,7 0,08 402 10
18.11. 7,5 14 bez bez 0 0 0,040 0,017 2,8 0,3 402 10
27.11. 7,65 14,4 bez bez 0 0,34 31 0,020 0,013 2,7 0,46 402 10
10.12. 7,49 15,1 bez bez 0 0,41 20 0,030 0,015 2,8 0,15 398 10
17.12. 7,52 14,6 bez bez 0 0,44 32 0,020 0,011 2,8 0,23 401 10
23.12. 7,58 15,1 bez bez 0 0,14 0,020 0,014 2,9 0 402 10

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z5, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
03.01. 7,34 13,1 bez bez 3 0 28 0,006 0,013 3 89 0 380 28 11,96
09.01. 6,92 14,5 bez bez 0 0 32 0,017 0,012 3 68 0,24 409 17 10,89
14.01. 7,05 12,9 bez bez 0 1 23 0,021 0,016 2 40 0,09 408 4 9,28
24.01. 7,05 12,4 bez bez 0 0 35 0,025 0,012 3 40 0,15 408 9 9,46
27.01. 7,18 13,1 bez bez 0 0 28 0,022 0,016 3 38 0,15 410 3 11,41
05.02. 7,67 12,6 bez bez 0 0 24 0,017 0,008 2 42 0,08 403 8 7,85
12.02. 7,52 13 bez bez 0 1 28 0,019 0,009 3 60 0,15 410 6 10,84
17.02. 7,11 13,3 bez bez 0 1 27 0,021 0,013 4 40 0,15 410 6 11,78
24.02. 7,3 13 bez bez 0 1 30 0,025 0,010 3 38 0,15 408 19 10,86
04.03. 7,31 13 bez bez 0 1 25 0,030 0,007 4 53 0,54 410 18 9,65
12.03. 7,42 13,5 bez bez 0 0 24 0,040 0,012 4 70 0,31 413 18
19.03. 7,51 13,8 bez bez 1 0 33 0,039 0,022 3 0,15 412 21
26.03. 6,93 13,3 bez bez 0 0 30 0,035 0,014 3 0,47 394 14
03.04. 7,22 13,1 bez bez 0 0 33 0,038 0,011 2 0,39 413 38
09.04. 7,13 13,5 bez bez 0 0 29 0,047 0,013 2 0,23 412 33
24.04. 7,16 15,6 bez bez 0 0 32 0,032 0,013 3 0,24 405 24

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z5, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
30.04. 7,54 14,2 bez bez 0 0 28 0,046 0,019 2 0,23 410 6
08.05. 7,47 14 bez bez 0 0 24 0,040 0,009 2 0,08 409 6
15.05. 7,46 14,1 bez bez 0 0 29 0,036 0,022 3 0 408 13
19.05. 7,19 14,5 bez bez 0 0 25 0,049 0,022 3 0 413 16
21.05. 7,55 14,9 bez bez 0 0 24 0,038 0,033 3 0,08 410 19
28.05. 7,52 14,7 bez bez 0 0 25 0,034 0,024 3 0 406 21
05.06. 7,57 14 bez bez 0 0 24 0,026 0,021 3 0 412 3
12.06. 7,72 14,3 bez bez 0 0 31 0,015 0,020 3 0,91 410 13
18.06. 7,59 14,9 bez bez 0 0 21 0,026 0,013 2 0,15 410 5
26.06. 7,69 14,2 bez bez 0 0 25 0,026 0,009 3 0,23 409 7
03.07. 7,39 14,1 bez bez 0 0 26 0,025 0,016 3 0,08 409 10
09.07. 7,57 22,1 bez bez 0 1 26 0,034 0,015 2 0 405 9
16.07. 7,63 15,4 bez bez 0 0 38 0,027 0,015 4 0,16 412 11
24.07. 7,25 15,9 bez bez 0 0 22 0,035 0,020 3 0,34 410 5
31.07. 7,46 16,7 bez bez 0 0 21 0,043 0,012 3 0,70 410 4
08.08. 7,62 16,8 bez bez 0 0 24 0,025 0,009 4 0,47 412 15

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z5, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
13.08. 7,57 14,8 bez bez 0 0 23 0,031 0,015 4 0 412 9
18.08. 7,25 15,8 bez bez 0 0 24 0,046 0,030 3 0,08 410 2
28.08. 7,12 14,8 bez bez 0 0 23 0,048 0,021 3 0,31 401 2
03.09. 7,44 18,8 bez bez 0 0 28 0,032 0,012 3 0,38 408 6
10.09. 7,25 14,8 bez bez 0 1 16 0,034 0,009 4 0,24 428 20
17.09. 7,38 13,5 bez bez 0 0 30 0,033 0,016 3 0,23 410 11
23.09. 7,44 14,8 bez bez 0 0 11 0,055 0,009 4 0 411 0
01.10. 7,37 14,8 bez bez 0 0 33 0,026 0,016 3 0,38 410 11
09.10. 7,34 13,9 bez bez 0 0 22 0,042 0,008 3 0,15 412 24
15.10. 7,35 15,7 bez bez 0 0 24 0,020 0,021 3,4 0,56 410 10
23.10. 7,6 13 bez bez 0 0 23 0,040 0,014 3,5 0,23 412 20
29.10. 7,31 15,5 bez bez 0 0 0,050 0,011 3,4 0,31 410 20
07.11. 7,14 14,8 bez bez 0 1 0,030 0,013 3,7 0,32 412 10
12.11. 7,39 15,1 bez bez 0 0,46 25 0,050 0,011 4,2 0,38 414 10
18.11. 7,52 14,1 bez bez 0 0 0,040 0,018 3,2 0,23 412 0
27.11. 7,65 14,2 bez bez 0 0,17 32 0,020 0,006 2,9 0,46 412 10

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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Analize vode iz zdenca Z5, SIKIREVCI, 2014.
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MDK 6,5 – 8,5 25,0 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 5 300 5 2500 200 250
10.12. 7,54 15,4 bez bez 0 0,25 21 0,040 0,017 3 0,31 413 0
17.11. 7,53 14,8 bez bez 0 0,34 33 0,020 0,007 3 0,07 411 10
23.12. 7,53 14,9 bez bez 0 0,32 0,030 0,013 2,9 0 413 0

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.

K
M

nO
4  

m
g/

l P
t/C

o 
sk

al
e

μg
/l

m
g/

l

 m
g/

l

μg
/l

m
g 

O
2/l

 μ
g/

l


	Zdenac Z2
	Zdenac Z3
	Zdenac Z4
	Zdenac Z5

