
ANALIZE VODE  ZA 2014.
LIPOVAC, DC Barbine, slavina na izlazu iz uređaja
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MDK 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 300 5 2500 200 250 0 0 0 0 100 20
07.01. 7 15,9 bez bez 2 0 11 0,150 0,01 3 225 0,69 590 0,06 11 3,98 Sukladna
13.01. 7,03 16,8 bez bez 0 1 17 0,04 0,01 3 208 0,17 580 0,34 6 4,09 Sukladna
20.01. 7,2 16,1 bez bez 0 1 25 0,02 0,01 4 211 1,14 579 0,26 9 4,08 Sukladna
03.02. 7,42 15,4 bez bez 0 1 18 0,01 0,01 4 208 0,99 580 0,33 6 4,06 Sukladna
10.02. 7,78 16,1 bez bez 0 1 23 0,02 0,02 3 199 0,53 584 0,18 9 4,6 Sukladna
18.02. 7,24 16 bez bez 2 1 18 0,03 0,01 3 211 0,69 572 0,08 2 4,03 Sukladna
25.02. 7,37 17,4 bez bez 0 1 27 0,02 0,01 3 200 0,62 581 0,08 9 4,32 Sukladna
03.03. 7,18 15,9 bez bez 1 1 27 0,04 0,01 3 208 1 575 0,28 11 4,38 Sukladna
10.03. 7,22 16,3 bez bez 0 0 19 0,02 0,01 4 238 1,23 576 0,26 18 Sukladna
17.03. 7,51 16,6 bez bez 2 0 22 0,03 0,02 1 0,61 581 0,23 26 Sukladna
24.03. 7,08 16 bez bez 0 0 18 0,02 0,02 3 0,76 575 0,17 17 0 0 0 0 4 0 Sukladna
31.03. 7,3 16,6 bez bez 0 0 28 0,04 0,01 4 227 1,32 581 0,24 41 0 0 0 0 1 0 Sukladna
07.04. 7,31 16,6 bez bez 0 0 16 0,017 0,009 3 242 0,61 580 0,17 17 0 0 0 0 1 0 Sukladna
14.04. 7,31 16,9 bez bez 1 1 21 0,021 0,017 3 219 0,3 581 0,31 11 0 0 0 0 4 >300 Nesukladna
22.04 7,22 17,3 bez bez 1 1 22 0,028 0,017 2 206 1,48 582 0,3 21 0 0 0 0 0 1 Sukladna
28.04. 7,54 16,9 bez bez 0 1 15 0,050 0,011 3 192 0,77 579 0,3 18 0 0 0 0 0 0 Sukladna
05.05. 7,41 17,1 bez bez 0 0 28 0,048 0,016 3 211 0,69 594 0,25 27 0 0 0 0 2 0 Sukladna
12.05. 7,3 17 bez bez 4 0 17 0,04 0,02 2 199 0,53 578 0,3 17 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.
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MDK 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 300 5 2500 200 250 0 0 0 0 100 20
26.05. 7,57 16,8 bez bez 0 0 18 0,022 0,012 3 250 0,61 582 0,33 21 0 0 0 0 12 50 Sukladna
02.06. 7,39 17 bez bez 0 0 23 0,043 0,022 3 247 0,85 582 0,37 19 0 0 0 0 5 12 Sukladna
10.06. 7,35 17,8 bez bez 0 0 19 0,024 0,014 2 274 0,76 586 0,34 8 0 0 0 0 0 1 Sukladna
16.06. 7,21 16,9 bez bez 0 0 19 0,029 0,014 3 207 0,76 578 0,33 14 0 0 0 0 0 4 Sukladna
23.06. 7,42 17,6 bez bez 0 0 18 0,026 0,015 2 210 0,54 585 0,34 18 0 0 0 0 0 0 Sukladna
30.06. 7,16 16,2 bez bez 0 0 21 0,035 0,016 3 229 0,78 582 0,35 12 0 0 0 0 3 1 Sukladna
07.07. 7,12 18,6 bez bez 0 0 21 0,025 0,014 3 210 0,62 587 0,38 6 0 0 0 0 0 0 Sukladna
10.07.* 0 0 0 0 0 0 Sukladna
10.07.* 0 0 0 0 0 6 Sukladna
10.07. 0 0 0 0 0 0 Sukladna
14.07. 7,47 17,6 bez bez 0 0 19 0,048 0,021 3 236 0,94 585 0,23 11 0 0 0 0 0 16 Sukladna
18.07. 0 0 0 0 2 5 Sukladna
23.07. 7,3 19,2 bez bez 0 0 15 0,040 0,015 4 211 0,64 585 0,26 7 6 0 0 0 0 0 Nesukladna
28.07. 7,37 17,4 bez bez 0 0 11 0,033 0,016 3 1,2 585 0,31 13 0 0 0 0 1 0 Sukladna
07.08. 7,4 18,7 bez bez 0 0 19 0,029 0,017 3 206 0,86 586 0,35 14 0 0 0 0 7 85 Sukladna
12.08. 7,72 18,6 bez bez 0 0 73 0,585 0,024 6 219 0,77 592 0,14 8 1 0 0 0 14 59 Nesukladna
19.08. 7,37 18,3 bez bez 0 0 16 0,038 0,012 2 227 0,78 583 0,35 4 0 8 Sukladna
25.08. 7,43 17,4 bez bez 0 0 15 0,040 0,013 4 208 0,72 582 0,36 11 0 0 0 0 0 0 Sukladna

Voditelj laboratorija:
Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment.
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MDK 6,5-9,5 25 bez bez 20 4 50 0,5 0,5 50 300 5 2500 200 250 0 0 0 0 100 20
25.08. 7,43 17,4 bez bez 0 0 15 0,040 0,013 4 208 0,72 582 0,36 11 0 0 0 0 0 0 Sukladna
01.09. 7,5 18,1 bez bez 0 19 18 0,030 0,016 3 228 0,85 587 0,35 10 0 0 0 0 0 2 Sukladna
08.09. 6,95 16,2 bez bez 0 0 15 0,044 0,020 4 204 0,62 585 0,36 8 1 0 0 0 2 1 Nesukladna
15.09. 7,44 16,7 bez bez 1 0 17 0,045 0,012 3 222 0,54 583 0,36 13 0 0 0 0 0 1 Sukladna
22.09. 7,3 17,4 bez bez 1 0 21 0,023 0,030 4 214 0,54 584 0,32 5 0 0 0 0 0 2 Sukladna
29.09. 7,51 18,8 bez bez 1 0 24 0,016 0,017 3 227 1,06 584 0,35 24 0 0 0 0 0 4 Sukladna
06.10. 7,61 16,1 bez bez 0 0 18 0,031 0,015 5 216 0,77 584 0,35 29 0 0 0 0 0 1 Sukladna
13.10. 7,68 18,7 bez bez 4 0 20 0,000 2 0,77 595 0,32 20 0 0 0 0 1 3 Sukladna
20.10. 7,37 18,3 bez bez 0 0 17 0,010 0,013 4,3 290 0,54 584 0,35 20 0 0 0 0 0 0 Sukladna
28.10. 7,38 15,5 bez bez 2 0 0,04 0,014 3,7 210 0,77 584 0,34 10 Sukladna
03.11. 7,38 15,8 bez bez 0 0 17 0,020 0,020 4,1 278 0,54 585 0,34 25 0 0 0 0 0 0 Sukladna
10.11. 7,42 18,7 bez bez 0 0 21 0,050 0,018 3,6 250 0,46 587 0,28 20 0 0 0 0 0 0 Sukladna
17.11. 7,48 15,8 bez bez 1 1,3 23 0,033 0,023 3,1 216 0,6 586 0,35 10 0 0 0 0 0 1 Sukladna
25.11. 7,61 15,8 bez bez 0 0,4 20 0,040 0,013 3,1 220 1,58 584 0,34 40 0 0 0 0 0 0 Sukladna
01.12. 7,49 17,6 bez bez 1 1 18 0,020 0,024 3,3 230 0,53 574 0,26 23 0 0 0 0 0 0 Sukladna
08.12. 7,18 15,2 bez bez 0 0,5 16 0,030 0,027 2,7 220 0,7 580 0,33 20 0 0 0 0 0 4 Sukladna
15.12. 7,56 17,9 bez bez 2 0,7 25 0,030 0,020 3,4 210 0,7 581 0,34 10 0 0 0 0 0 2 Sukladna
18.12 7,56 14,6 bez bez 0 0,4 23 0,040 0,015 3,1 230 0,6 583 0,37 30 0 0 0 0 0 1 Sukladna

Odobrio:
Voditelj laboratorija: Voditelj HACCP tima:

Blaženka Jureta, univ.spec.techn.aliment. Jozo Gavrić, dipl.ing.
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