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Zagreb, 19. listopad 2020.

Ministar zdravstva, na temelju mi$ljenja Strunog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potro$nji
sukladno ¢lanku 22. Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (,,Narodne novine®, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18
1 16/20), po zahtjevu trgovackog drustva VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZAC{JA d 0.0., Dragutina
Zaniéa-Karle 47 A, Vinkovei, za vodoopskrbni sustav Marinci, u predmetu odobrenja za odstupanje od M.D.K.
vrijednosti za indikatorske parametre mangan, Zeljezo, boju i mutnocu, donosi

RIESENJE

1. Odobrava se trgovatkom drustvu VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.0.0., Dragutina
Zaniéa-Karle 47 A, Vinkovci, odstupanje od M.D.K. vrijednosti za indikatorske parametre mangan do
100 pg/l, Zeljezo do 800 pg/l, boja do 60 mg/PtCo skale te mutnocu do 8°NTU vodi namijenjenoj za
ljudsku potro$nju vodoopskrbnog sustava Marinci, na rok od 01. sije¢nja 2021. godine do 01. srpnja
2022. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djegje hrane i &ajeva u prvih $est mjeseci
Zivota.

2. Obvezuje se VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIA d.o.0., Vinkovci, da u roku odredenom
u-tocki 1. ovogrjesenja poduzme sve raspolozive mjere za osiguranje sukladnosti parametara iz tocke
1. ovog rjeSenja u okvire M.D K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom sustavu Marinci.

Obvezuje se VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovei, da u roku od 60 dana
po isteku roka u tocci 1. ovog rjeSenja podnesu izvjestaj ovom Ministarstvu o poduzetim mjerama za
osiguranje parametara iz tocke 1. ovog rjesenja u okvire M.D. K. vrijednosti u vodoopskrbnom sustavu
Marinci.
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Obrazlozenje

Trgovacko drustvo VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanié¢a-Karle 47 A,
Vinkovci podnijelo je Ministarstvu zdravstva dana 05. listopada 2020. godine zahtjev za odobrenje odstupanja
od M.D.K. vrijednosti propisanih Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nainu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine®, broj 125/17 i 39/20) za indikatorske parametre mangan,
Zeljezo, boju 1 mutnocu u vodi namijenjenoj za ljudsku potrosnju u vodoopskrbnom sustavu Marinci.
Vodoopskrbni sustav Marinci sastoji se od buSenog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne
mreZe te isti opskrbljuje samo mjesto Marinci. Prosje¢na dnevna koli¢ina isporucene vode iznosi 64 m*/dan te
se istom vodom opskrbljuje 670 stanovnika od ukupno 670 stanovnika. Vodoopskrbnim sustavom Marinci
opskrbljuju se isklju¢ivo obiteljska domacinstva, nema subjekata u poslovanju s hranom na podru&ju Marinaca.
Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti u posljednjih 9 mjeseci su mangan (96 pg/l), Zeljezo (688 ug/l), boja
42 mg/PtCo skale i mutnoéa 6,48°NTU.

Uzrok oneci$¢enja vode predmetnim parametrima je posljedica prirodnih uvjeta, odnosno hidrogeoloski sastav
terena koji utjeCe na prirodni sastav podzemnih voda. Razlog zbog kojih se ne moZe na drugi nadin osigurati
voda za ljudsku potro$nju je postojanje samo jednog zdenca bez rezervnog crpiliita, neposjedovanja
specijalizirane autocisterne za prijevoz pitke vode i nedostatatak financijskih sredstava za izgradnju uredaja za
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proci§¢avanje vode ¢iji je vlasnik opéina Nustar. Jedino dugoroéno rjesenje je prikljudenje vodoopskrbnog
sustava Marinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istocne Slavonije.

Predvideno vrijeme neuskladenosti je 18 mjeseci do izgradnje vodospreme u Nustru sa crpnom stanicom.
Spojni cjevovod izmedu Nustra i Marinaca je upravo izgraden, predstoji dezinfekcija tog cjevovoda i izgradnja
vodospreme sa crpnom stanicom u Nustru iz koje ée se vodom namijenjenom za ljudsku potro$nju snabdijevati
stanovniStvo Nustra, Ceri¢a i Marinaca u buduc¢nosti. Izradnja vodospreme u Nustru je u tijeku, a dinamika
realizacije ovisiti ée o financijskim sredstvima.

Srz plana provodenja korektivnih aktivnosti je u spajanju vodopskrbnog sustava Marinci na Regionalni
vodoopskrbni sustav istoéne Slavonije ¢ime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda za stanovni$tvo
Marinaca.

Stru¢no povjerenstvo za vodu namijenjenu za ljudsku potrosnju na sjednici odrzanoj 15. listopada 2020. godine
donijelo je zakljusak da se odobri zahtjev trgovatkog druitva VINKOVACKI VODOVOD I
KANALIZACUJA d.o.0., Dragutina Zani¢a-Karle 47 A, Vinkovei, za odstupanje od M.D. K. vrijednosti za
indikatorske parametre mangan do 100 pg/l, Zeljezo do 800 pg/l, boje 60 mg/PtCo skale i mutnoce do #NTU
u vodi namijenjenoj za ljudsku potro$nju vodoopskrbnog sustava Marinci, na rok od 01. sijeénja 2021. godine
do 01. srpnja 2022. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djeéje hrane i ¢ajeva u prvih Sest
mjeseci Zivota.

Slijedom navedenog, sukladno &lanku 22. Zakona o vodi namijenjenoj za ljudsku potrodnju (,,Narodne
novine®, broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 1 16/20), rije3eno je kao u izreci ovog rjesenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja stranka moze pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku, u roku od 30 dana
po primitku ovog rjesenja.

TuZba se predaje Upravnom sudu u Osijeku neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se 3alje
poStom, odnosno dostavlja elektronicki.
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O tome obavijestiti:
1. Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb

2. Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske Zupanije
Zvonarska ul. 37E
32100 Vinkovei

3. Drzavni inspektorat RH
n/r Glavnom drZavnom inspektoru
Subi¢eva 29
10 000 Zagreb

Dostaviti:
VINKOVACKI VODOVOD 1 KANALIZACIJA d.o.0.,
Dragutina Zani¢a-Karle 47 A, Vinkovci
Pismohrana, ovdje



