ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Osijek, 26.3.2021.
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ANALITICKO IZVJESCE
Broj izvjeséa: 01 00254/21 - ISPRAVAK
Naruditelj: Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o.
32100 Vinkovei, Dragutina Zanié¢a-Karle 47a
Dokument: Ugovor Klasa:112-03/21-01/1, Ur.broj:381-21-19
Naziv uzorka: Sirova voda - crpiliste
Vrsta uzorka: Sirova voda - crpiliste
Datum uzorkovanja: 26.1.2021. 10:15
Datum dostave: 26.1.2021. 11:45
Pocetak analize: 26.1.2021.
Zavrietak analize: 26.03.2021. 11:12:33
Lokacija: JV Vinkoveci - Sikirevci, izlazni cjevovod - skupni
Vrsta analize; B2 analiza
Razlog zahtjevanja; Prema zahtjevu naruditelja .
Uzorkovao: Zvonimir Bubalo
Tip dostave: Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: OBR 096 REV 2 zapis broj: 24/2021

#IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Obzirom na izvrdenu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naéinu vodenja

registra pravnih osoba koje obavijaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) i ispunjavaju parametre

sukladnosti prema ¢1.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20) te se kao takva

moze Koristiti kao voda za ljudsku potro$nju.

Voditelj odjela:
Danijela Bezik
mag. ing. biotechn.

Ubent

Voditelj sluzbe:
Snjezana Benkoti¢, dipl.ing.preh.teh

W‘* Benlohy

Dostaviti:
1. Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o0., Hrvatska, 32100 Vinkovci, Dragutina Zaniéa-Karle 47a
2. Arhiva

OBR 090 REV 3 Analiti€ko izvjeste broj: 01 00254/21 - ISPRAVAK
Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.

2) AnalitiCko izvjesce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa,

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Strana 1/7

Ovlasteni laboratorij za provodenje analiza vode za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/19-03/05;
URBROJ: 634-07-2-1-3/2-19-3 od 21. oZujka 2019.
Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rje$enju Ministarstva zaétite okoli$a i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07;
URBROJ: 617-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.
Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rje$enju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14;

URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. oZujka 2015,



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska Ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale <20 <24 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,82 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN 1SO 10523:2012 pH jedinica 65-95 7.8 Da
pri 22,4°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 pS/cm pri 25°C < 2500 442 Da
Utro$ak KMnOx HRN EN SO 8467:2001 02mg/l <£5,0 1,13 Da
Kloridi *HRN EN I1SO 10304-1:2009 CI- mg/l < 250,0 18,0 Da
Amonij *HRN EN I1SO 14911:2001 NH4* mg/l <0,50 < 0,090 Da
Nitriti *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOz~ mg/l <0,50 < 0,060 Da
Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NOa™ mg/l <50 21 Da
Sulfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 SO+ mg/l <250,0 16 Da
Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009 F-mg/l <15 <0,13 Da
Kalcij *HRN EN ISO 14911:2001 Camgl/l 56
Kalij *HRN EN 1SO 14911:2001 K mg/l <12 <11 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 Na mg/l <200,0 58 Da
Magnezij *HRN EN I1SO 14911:2001 Mg mg/l 23
Ukupna tvrdo¢a HRN ISO 6059:1998 CaCOs my/l 235
Silikati SM 4500-Si0-2 DE (2017.) Si0z2 mg/l <50 23,7 Da
Vodikov sulfid HRN SO 10530:1998 mg/l H2S £0,05 <0,020 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN I1SO 9963-1:1998 HCOs™ mgl/l 275
Cijanidi HRN SO 6703-1:1998 Ha/l <50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 Mg/l < 200,0 <21 Da
Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) pg/l <£200,0 <150 Da
Fenoli HRN ISO 6439:1998 pg/l <1
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 11
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 P g/l < 300 80 Da
Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN SO 6222:2000 n/1 ml <100 <1 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN SO 6222:2000 n/1 [‘1n ST <100 <1 Da

SINENY 5409\&

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 b, m o ‘-{z:
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koH m{é}{#ﬁna 4§

v/

2) Analiti€ko izvje§cée rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #zjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

wwihe bez odobrenja izvriitelja.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax, 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com
www.zzjzosijek.hr

IBAN: HR6023500011101055394
MB: 3018792 | OIB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost
. . *HRN EN 1SO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da
A . *HRN EN 1SO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
Ukupni koliformi 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 mi 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN 1SO 16266:2008 n/100 mi 0 <1 Da
Podugovorene metode
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost
Bromati *HRN EN I1SO 15061:2001 Mg/l <10 <2 Da
Enterovirusi RT-PCR n/5000 ml 0 0 Da
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Pesticidl ukupni |zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l < 0,50 <05 Da
EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Organoklorirani pesticidi lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,| ug/l <0,50 <05 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|zodrin Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l <0,10 <0,03 Da
EPA 536 )
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Organofosforni pesticidi ukupni | lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,| ug/l <0,50 <05 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Dimetoat lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | g/l <0,10 < 0,03 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Klorfenvinfos lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,| ug/| <0,10 < (0,03 Da
EPA 536
*Vlastlta metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Klorpirifos Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l <0,10 < 0,01 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Klorpirifos-metil |zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,| ug/l <0,10 <0,03 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Malation 1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/| <0,10 < 0,02 Da
EPA 536
*Vlastlta metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Ometoat Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 5§25.3, | ug/l £0,10 < 0,03 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Pirimifos-metil |zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | g/l £0,10 < 0,03 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Glifosat 1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/l <0,10 <0,03 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Fosetil lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, pg/l’_,,i‘- TR AT S 0,10 <0,05 Da
EPA 536 A_(:"' "10RAVg ;\,\
"\:.. '\t‘e‘ 'Cf “
S < =
= S
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 &
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Napomena: aiAiB.

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvr§itelja.
2) AnalitiCko izvjedce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez iga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN 1SO/IEC17025:2017

4) #izjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrudju

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjz.vode@gmail.com
tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788 www,zzjzosijek.hr

IBAN: HR6023900011101055394
MB: 3018792 | OIB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize

Metoda

Mjerna jedinica

MDK

Rezultat

Sukladnost

Malaokson

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
I1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

<0,03

Da

Triazini i metaboliti

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Hg/l

<0,50

<05

Da

Atrazin

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Mg/l

< 0,10

< 0,01

Da

Simazin

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

< 0,04

Da

Desetit atrazin (EC)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/t

<0,10

< 0,03

Da

Deisopropil atrazin (DIA)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

< 0,02

Da

Desetil terbutilazin (DET)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Hg/!

<0,10

<0,03

Da

Desetil deisopropil atrazin
(DEDIA)

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Hg/l

<0,10

< 0,04

Da

Desetil 2-hidroksi atrazin
(ANSES)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Hg/l

£0,10

< 0,03

Da

Hidroksi atrazin (ANSES)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

pgl

<0,10

< 0,03

Da

Hidroksi simazin (ANSES)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Vell}

<0,10

< 0,03

Da

Hidroksi terbutilazin (ANSES)

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

< 0,02

Da

Metribuzin

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

pg/l

<0,10

< 0,05

Da

Terbutilazin

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Hg/l

<0,10

<0,03

Da

Herbicidi i metaboliti i
kloracetamidi

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,50

Da

Bentazon

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Ho/l

£0,10

< 0,03

Da

Bromacil

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

<0,10

< 0,01

Da

Desmetil izoproturon

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

<0,10

< 0,02

Da

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

OBR 090 REV 3

Napomena:

\& e

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozauai"hq_iﬁ If’éi‘]-a!iti‘y n_gi%_i
2) Analitigko izvjedée rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga iy is_a—..g‘_.fﬁ‘*’
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #1zjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize

Metoda

Mjerna jedinica

MDK

Rezultat

Sukladnost

Dikamba

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

ug/l

<0,10

<0,05

Da

Dimetenamid-p

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

ug/l

<0,10

< 0,01

Da

Diuron

*Vliastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Mg/l

< 0,10

< 0,02

Da

2,4-D

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

< 0,02

Da

2,6-diklorbenzamid

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Mg/l

<0,10

< 0,02

Da

Izoproturon

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

poh

<0,10

< 0,01

Da

Klorotoluron

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

pa/t

<0,10

< 0,02

Da

Linuron

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
|1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

pght

0,10

< 0,02

Da

MCPA

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

< 0,02

Da

Mekoprop

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

pght

<0,10

< 0,05

Da

Pendimetalin

*Viastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/t

0,10

< 0,02

Da

Prosulfokarb

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

g/l

<0,10

< 0,01

Da

Fungicidi (ftalmidi,
benzimidazoli, ditiokarbamati
strobilurini, konazolni)

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536 .

Mg/

<0,50

<0,5

Da

Azoksistrobin

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Hg/l

<0,10

<0,05

Da

Folpet

Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

Mg/l

0,10

< 0,02

Da

Mankozeb

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

ug/l

<0,10

<0,03

Da

Propineb

*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

£0,10

<0,04

Da

Tebukonazol

*Vliastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
lzdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,
EPA 536

0,10

<0,02

Da

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

OBR 090 REV 3

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.

2) Analiticko izvje$ce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.
3) "Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrutju

2ot \"3%:5;-
Analititko i2Vj8586 Broj: 01 00254121 - ISPRAVAK

Strana 5/7

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

www.zzjzosijek.hr

e-mail: zzjz.vode@gmail.com

IBAN: HR6023900011101055394
MB: 3018792 | OIB: 46854859465



Sluzba za zdravstvenu ekologiju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Tiofanat metil Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | pg/l <0,10 < 0,02 Da
EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Kloracetamidi Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3,| pg/l 50,50 <05 Da
EPA 536
Viastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Acetoklor 1zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | pg/l <0,10 < 0,01 Da
EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Acetoklor ESA lzdanje:1/3,6.1.2020., medificirane EPA 525.3,| ug/l <0,10 < 0,05 Da
EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Acetoklor OXA Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | ug/| <0,10 < 0,01 Da
EPA 536
*Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
S-metolaklor |zdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | pg/l £0,10 < 0,01 Da
EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Metolaklor ESA Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | Hg/l <0,10 < (0,05 Da
EPA 536
Vlastita metoda, Oznaka:P-PEST-10,
Metolaklor OXA Izdanje:1/3,6.1.2020., modificirane EPA 525.3, | g/l <£0,10 < 0,01 Da
EPA 536
Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Arsen *HRN EN I1SO 17294-2:2016 As pg/l <10 1,99 Da
Aluminij *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Al ug/l < 200 < 4,31 Da
Antimon *HRN EN (SO 17294-2:2016 Sb ug/l <50 <0,63 Da
Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cu mgl/l <20 < 0,00016 Da
Barrij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba pg/t <700 16,8 Da
Berilij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Be pg/l < 0,04
Bor *HRN EN ISO 17294-2:2016 B mg/l <10 0,012 Da
Cink *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Zn ug/l < 3000 4,20 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd gt <50 < 0,06 Da
Kobalt *HRN EN ISO 17294-2:2016 Co g/l < 0,06
Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cr ug/l <50 5,69 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l <50,0 8,82 Da
Nikal *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ni pg/l <20 1,53 Da
Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Pb pg/l <10 0,11 Da
Selen *HRN EN ISO 17294-2:2016 Se ug/l <10 < 0,40 Da
Srebro *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ag g/l <10 <0,23 Da
Vanadij *HRN EN SO 17294-2:2016 V ug/l <50 2,47 Da
\ RA u’t‘),’i.—.,
JENU & v,
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017
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Napomena:

) 2) Analiti¢ko izvjedce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i p 1

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #zjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrucju

Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788

IBAN: HR6023900011101055394
MB: 3018792 | OIB: 46854859465

e-mail; zzjz.vode@gmail.com
www.zzjzosijek.hr



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Zeljezo *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Fe pg/l $200,0 45,8 Da
Ziva *HRN EN SO 17294-2:2016 Hg pg/l <1,0 < 0,02 Da
Laboratorij za kromatografiju
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Trihalometani ukupni HRN EN iSO 10301:2002 pg/l <100 <10 Da
1,2-dikloretan HRN EN 1SO 10301:2002 pg/l $3,0 <0,3 Da
Trikloreten HRN EN ISO 10301:2002 ugh <0,5
Tetrakloreten HRN EN I1SO 10301:2002 pg/l <05
Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN ISO 10301:2002 pg/l <10 <1,0 Da
. *Viastita metoda KR 033 REV 4 (24,05.2019.)
[ AH ukupni modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 Ha/l =010 < 0,024 Da
. *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benza(a)piren modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Hg/l <0,010 ] -
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Ssnzc(jfiucmnthens modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Hg/l = 0ip0s
- *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benzo(ghi)perilene modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 hg/ = &0
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benze{iifigerantiene modificirana HRN EN SO 17993:2008 b/ <0.002
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
FBERIEnS modificirana HRN EN SO 17993:2008 hg/ < 0,0006
. "Viastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Indeno(1,2,3-cd)plrene modificirana HRN EN ISO 17993:2008 kol S
Ugljikovodici HRN EN 1SO 9377-2:2002 pgll <50,0 <2,0 Da
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 pg/l <1 <0,3 Da
Rad na terenu
Naziv analize Metoda Mjemna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2017) °C s25 12,9 Da
Kraj analiti¢kog izvjesca
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskiju¢ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvritelja.

2) Analititko izvjesce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazeéi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podruéju
Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788

. IBAN: HR6023900011101055394
MB: 3018792 | OIB: 46854859465

e-mail: zzjz.vode@gmail.com
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