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ANALITICKO IZVJESCE
Osijek, 30.7.2020.
Broj izvjesca: 01 02415/20
Narucitelj: Vinkovacki vedovod i kanalizacija d.o.o.
32100 Vinkovci, Dragutina Zani¢a-Karle 47a
Dokument: Ugovor Klasa:112-03/20-01/1, Ur.broj:381-20-24
Naziv uzorka: Sirova voda - crpiliste
Vrsta uzorka; Sirova voda - crpiliste
Datum uzorkovanja: 6.7.2020. 11:10
Datum dostave: 6.7.2020. 13:30
Pocetak analize: 6.7.2020.
Zavrietak analize: 30.07.2020. 09:20:09
Lokacija: Stari Jankovci - Veliki kraj Bunar 1Z
Vrsta analize: B2 analiza
Razlog zahtjevanja: Prema zahtjevu naruéitelja
Uzorkovao: Jurica Vrlja
Tip dostave: Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN I1SO 19458:2008
Plan uzorkovanja: OBR 096 REV 2 zapis broj: 184/2020

#IZJAVA O SUKLLADNOSTI:

Obzirom na izvr§enu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naéinu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) i ispunjavaju parametre
sukladnosti prema €1.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potro$nju (NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20) te se kao takva
moZe koristiti kao voda za ljudsku potrognju.

Voditelj odjela: Voditelj sluzbe:
Danijela Bezik doc. dr. sc. Suzana Cavar, mag. pharm.
mag. ing. biotechn. RARVNG spec.analit.toksikologije

(peaie wur Reas

Dostauviti:
1. Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o., Hrvatska, 32100 Vinkovci, Dragutina Zani¢a-Karle 47a
2. Arhiva

OBR 090 REV 3 Analiticko izvje$ée broj: 01 02415/20 Strana 1/6
Napcmena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.

2) AnalitiCko izvjesce rezultat je elektroni¢ke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Ovlasteni laboratorij za provedenje analiza vode za ljudsku potro&nju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/-541-02/1 9-03/05;
URBROJ: §34-07-2-1-3/2-19-3 od 21. oZujka 2019.

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka | ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva zastite okoli3a i energetike, KLASA:UP/-325-07/17-02/07:
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Qvilasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14:

URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. oZujka 2015.




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

Sluzha za zdravstvenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale <20 0.4 Da
Mutnoca *HRN EN 1SO 7027-1:2018 NTU <4 2,1 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Kaoncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-95 2 Da
pri 22,1°C
Vedljivost *HRN EN 27888:2008 pSfem pri 25°C < 2500 752 Da
Utrosak KMnOa HRN EN I1SO 8467:2001 Oz mg/l =50 1,16 Da
Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 CI- mg/l <250,0 6,8 Da
Amonij *HRN EN 1SO 14911:2001 NH4* mg/l < 0,50 < 0,090 Da
Nitriti *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NOz™ mg/l 50,50 < 0,060 Da
Nitrati *HRN EN ISO 10304-1:2009 NQOs™ mg/l <50 19 Da
Fosfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 P ug/l < 300 <30 Da
Sulfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 SO mgll < 250,0 9.5 Da
Fluoridi HRN EN 1SO 10304-1:2009 F-mg/l =15 <0,13 Da
Kalcij *HRN EN IS0 14911:2001 Camgl/l 104
Kalij *HRN EN 1SO 14911:2001 K magll £12 1,3 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 Na mg/l < 200.,0 12 Da
Magnezij *HRN EN 150 14911:2001 Mg mg/l 34
Ukupna tvrdoca HRN SO 6058:1998 CaCQamgll 399
Silikati SM 4500-Si0= DE (2017.) Si0> mg/l <50 19,0 Da
Vodikov sulfid HRN 18O 10530:1298 mg/l H=8 <0,05 < 0,02 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l £10 <4 Da
Alkalitet HRN EN I1SO 9963-1:1998 HCOa" mall 458
Cijanidi HRN ISO 6703-1:1998 uall s 50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 ugll < 200,0 < 21 Da
Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) Mg/l S 200,0 <150 Da
Fenoli HRN 1SC 6439:1998 pa/l <1
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 0,92
Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN SO 6222:2000 n/1 ml <100 17 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN IS0 6222:2000 nAml GTURAVES 1 Da

7¥
oS

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 -
OBR 090 REV 3 e broj: 01 02415/20 Strana 2/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne

2) Analiticko izvje$ce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZzedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju
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Svind'Bez-gdobrenja izvriitelja.

Franje Krezme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

j e-mail: zzjz.vode@amail.com
www.zzjzosijek.hr

IBAN: HR6023500011101055394
| MB: 3018792 | OIB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNC ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLIE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Escherichia coli ;g?s'\f 1'?210'184%3:3;51';:2014 THRNENISO | 100mi 0 <1 Da
Ukupni koliformi ;};?;fgloli?p‘?s;g;;zcjﬂ FRIRN EN.150 n/100ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN 1SO 14189:2016 n/100 mi 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN SO 7898-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN SO 16266:2008 n/100 ml 0 <1 Da
Podugovorene metode

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost
Bromati *HRN EN [SO 15061:2001 pa/l <10 <2 Da
PRRUGIG RPN :223.?::2:)32 Z-:E fnttla;zglzgl(zmz) Ho/l =0.50 <05 Da
Organoklorirani pesticidi \rﬂzzitgzg::ﬁg Fégfﬁ‘;;%:;g; (2012) pgf! < 0,50 <05 Da
moatoran US EPA Netoda 5255 2012) |19 00 | <oos | Da
Organofosforni pesticidi ukupni :’n':zf;lt;r”;:;oﬁg Z’ﬁfﬁ;ﬁ:‘gé;{ ; otz (Pt <0,50 <05 Da
PivRIGE) r;/;il?;z?r;:ltijd; EF;ZEl\i;tgdUa@; 21(’2012) ba/l — B Da
vaaton mosiiorana US £PA Wetoda 525 2012) |19 so0 | <ooz | Da
o0 | <o | o
HiSIiRbvIis 2’32?52252?3%3 gF—:\Eiv?:t-cj:aigsT 131(’2012) b/ =0,10 <003 B
QR n:/;Z?ftulctnaran:mzioudsa EﬁiEr\it_cdiaizsdzls?g(’zc)1z) bl T <003 Da
R
Foset modlfcans US EPAMeloda 525, (2012) |9 =010 | <005 | Da
on | o | o
——a \nﬁ'?:f?.tigﬁ?ﬂz PE—PPE 3213;22:215{;'(2012) ba/l #LH <08 B
o0 | o5 | o
Simazi modifiorana US EPA Metoda 5253 2012) |9 =010 <001 | D
0| con | o
Dessil-aRsiniEG) ﬁfﬁﬂ.ﬁfgﬁfﬂi Féulifffl-:tl)?};zg.zg;’(zm 2) - S Da
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017
OBR 090 REV 3 0 izvjeSce broj: 01 02415/20 Strana 3/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.

2) AnalitiCko izvjeSce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISC/AEC17025:2017

4) #izjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANIJE

SluZba za zdravstvenu ekologiiu

Naziv analize Metada Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
. ) Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
D | atrazi ;
i A modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |F9! =010 =02 BB
: g Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Desetil ' '
esetil terbutilazin (DET) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) Hg/l <0,10 <(0,03 Da
Desetil deisopropil atrazin Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1, p %010 D
(DEDIA) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9 ' <00 H
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Hidroksi atrazi '
AT eI N SRS modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | 9" =010 sl D
. . . Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Hidrok ANSE '
Idralsi Sirain ANSES] modificirana US EPA Metoda §25.3 (2012) |9/ 0,10 “0es Ba
; ; s s Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Hidroksi terbutilazin (ANSES) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) Hg/t =0,10 < (0,02 Da
Desetil 2-hidroksi atrazin Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, " <0.48 0.03 5
(ANSES) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9 =Y, <4 =
. Viastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, ; =
modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9 =M S0.05 La
Herbicidi i metaboliti i Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1, i <050 <05 5
Kloracetamidi modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9 ’ ' a
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
. ;
entazon modificirana US EPA Meloda 525.3 (2012)  [*9" =00 =00 b
. . Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Z8-lionerramd modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ #0.10 iz -
Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1,
at modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |*Y/ 0,10 S g
; Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Diuron modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | ¥/ 50,10 SO02 Ra
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
MGE: modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "%/ =0,40 i i e
p Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Bromacil modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =010 e B2
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Mekoprop modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9 .10 =dLEs Ra
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Izoproturon modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |/ Sy ik Pe
- Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
BestRN Zopreikron modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =010 <502 D
; ; *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Pendimelalif modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) MY =4,40 b o
; Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Linuron modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9/ =048 R0z ba
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
=
Rlofotdivren modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ 040 =002 D
3 y Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
DimElEBamIcp modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |M9" A0 =0 o
) Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
SHiamba modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ w10 s i
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Prosuifokarb modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |M9/ =010 =0 8
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
A ,
GOkl modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | 9" =0:10 =R.gi P2
Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1,
ACRIOkIorESA modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ Sl =g w
Z TORAVS T
R (4
/'{;‘“‘\"@NENU .
oY
i E'?
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 2=
OBR 090 REV 3 . soAnalititkoiZvjesée broj: 01 02415/20 Strana 4/6
N TNTS

Napomena: 0 g e e
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u rekarne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.
2) Analititko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.

*Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

3)
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje KreZme 1, 31000 Osijek
tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail: zzjz.vode@gmail.com E IBAN; HR6023900011101055394

www.zzjzosijek.hr E MB: 3018792 | OIB: 46854859465
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Sluzba za zdravsivenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
" ,
AESOHIOK modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ = 01 <001 pa
*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Semetolakier modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9 =g <0 La
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Metolakl "
Gigtalor o modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | *9" =910 el Da
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Metolakior ESA '
siplaklor modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ L ~Re Ba
= &
b:r?giirfwlicgagfzts:im cl!(ithf,okarbamati Vicelta metedE PPESTET0A, 10, f £0,50 <0,5 D
¢ Gl g oo " | modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9 ' ' a
strobilurini, konazolni)
Viastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Mankozeb )
AhRes modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9/ S < 0,03 Da
" Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
& ;
Fapiet modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9 =0 <Ri08 8
: ) Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Tiof til :
BT modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9/ S0.00 b2 g
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Tebuk ’
Ehukanseg modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | ¥/ =0.10 <002 2
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Azoksistrobi ’
Zoksistrobin modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | ¥ =049 =003 Ha
Viastila metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Fol :
lpet modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ s0.10 <002 Ba
Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
Ki idi :
oracetamidi modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ =0.50 <05 Be
Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Arsen *HRN EN ISO 17294-2:2016 As ugll £10 0,76 Da
Aluminij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Al g/l <200 15,8 Da
Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2016 Sb ug/l <50 < (0,63 Da
Bakar *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cu mgll <2,0 < 0,00016 Da
Barij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba pg/l <700 50,3 Da
Berili *HRN EN SO 17294-2:2016 Be pg/l <0,04
Bor *HRN EN SO 17294-2:2016 B mg/! <1,0 0,0088 Da
Cink *HRN EN ISO 17294-2:2016 Zn po/l <3000 <3,15 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd po/! <50 <0,06 Da
Kobalt *HRN EN ISO 17294-2:2016 Co g/l < 0,08
Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cr pgll <50 8,01 Da -
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pgfl = 50,0 34,1 Da
Nikal *HRN EN SO 17294-2:2016 Ni pg/l <20 048 Da
Olovo *HRN EN IS0 17294-2:2016 Pb g/l <10 0,27 Da
Selen *HRN EN ISO 17294-2:2016 <10 0,70 Da
Srebro *HRN EN SO 17294-2:2016 <10 <0,23 Da
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017
OBR 090 REV 3 Analiti¢ko izvje$ce broj: 01 02415/20 Strana 5/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti keristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.

2) Analiticko izvje&ce rezultat je elektrenicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISC/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje KreZme 1, 31000 Osijek
ol D21 99E FRT | fay 031 976 YRR
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a-mail: zzjz.vode@gmail.com

IBAN: HR6023900011101055394
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ZAVOD ZA JAVNC ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLIE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

OBR 020 REV 3

Napomena:

Analiticko izvjeSce broj: 01 02415/20

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez adobrenja izvriitelja.
2) Analititko izvjedce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZzedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrudju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Vanadij *HRN EN ISO 17294-2:2016 V g/l <50 0,43 Da
Zeliezo *HRN EN SO 17294-2:2016 Fe g/l <2000 1131 Da
Ziva *HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg pafl <1,0 < 0,02 Da
Laboratorij za kromatografiju
Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat [Sukladnost
Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301:2002 ugll <100 <10,0 Da
1,2-dikloretan HRN EN ISO 10301:2002 Mgl <30 <(,3 Da
Trikloreten HRN EN 1SO 10301:2002 Mg/l <0,5
Tetrakloreten HRN EN IS0 10301:2002 ug/l <05
Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN ISO 10301:2002 ua/l <10 <1,0 Da
. *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
EAHukuao! modificirana HRN EN ISO 17993:2008 (Pl =010 = Qoed B
; *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benzo(a)piren modificirana HRN EN ISO 17993:2008 uof S % 0,007 Da
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Ranzaibjflucaniiens modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 Ho/l ~ 0085
.- *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benzo(ghi)perilene modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Ho/l =L0d
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Hemealkiuprantieng modificirana HRN EN 1SQ 17993:2008 ugf < 0,002
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
SAC NS modificirana HRN EN IS0 17993:2008 Ho/ =0,0006
. *V/lastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
inbeto(t 2 Sed)pirens modificirana HRN EN SO 17993:2008 ual b
EN ISO 9377-2:2002; HRN 1SO 11423-
Ugljikovodici H_RN Ha/l <50,0 6,7 Da
2:2002
Benzen HRN SO 11423-1:2002 ug/l <1 <0,3 Da
Rad na terenu
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2017) i &) <25 14 Da
Kraj analitidkog izvjesda
it
0 2042 7
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