ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANIJE 17025 HAA [l

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

IBAN: HR6023900011101055394

Franje KreZme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjz.vode@gmail.com .
MB: 3018792 | OIB: 46854859465  '°°'

tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 | www.zzjzosijek.hr

ANALITICKO 1ZVJESCE

Broj izvjesca:

Narucitelj:

Dokument;

Naziv uzorka:
Vrsta uzorka:

Datum uzorkovanja:

Datum dostave:
Pocetak analize:
Zavrietak analize:
Lokacija:

01 04073720

Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o0.
32100 Vinkovei, Dragutina Zaniéa-Karle 47a

Ugovor Klasa: 112-03/20-01/1, Ur.broj:381-20-24

Sirova voda - crpiliste
Sirova voda - crpiliste
27.10.2020. 11:10
27.10.2020. 13:00
27.10.2020.

07.12.2020. 13:37.26
Strosinci - centar - bunar BS-2

Osijek, 7.12.2020.

Vrsta analize: B2 analiza

Razlog zahtjevanja: Prema zahtjevu naruditelja

Uzorkovao: Jurica Vrlja

Tip dostave: Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008
Plan uzorkovanja: OBR 096 REV 2 zapis broj; 299/2020

#IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Obzirom na izvrSenu analizu rezultati analize sirove vode NISU SUKLADNI MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20) i ne ispunjavaju parametre
sukladnosti prema €1.6., st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20) te ju je
potrebno preraditi i osigurati sukladnost za parametre: miris, mangan i bor.

Voditelj odjela: Vagditelj §{uibe:
Danijela Bezik doc. dr. sc. Suzand\Cavar, mag. pharm.

mag. ing-hjotechn. spec.gnalit.toksikologije
v

Dostaviti:
1. Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o., Hrvatska, 32100 Vinkovci, Dragutina Zani¢a-Karle 47a

2. Arhiva

OBR 090 REV 3 Analitiéko izvjeSée broj: 01 04073/20 Strana 1/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.
2) Analiticko izviesée rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #zjava ¢ sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Qvlasteni laboratorij za provadenje analiza vode za ljudsku potro$nju prema RjeSenju Ministarstva zdravstva, KLASA;UP/1-541-02/19-03/05;
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. oZujka 2019.

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva zastite okoli$a i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07;
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rjeenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14;
URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. oZujka 2015.




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJIECKO-BARANJSKE ZUPANIJE -

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale <20 <24 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0.4 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez prisutan Ne
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN I1SO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 8,1 Da
pri 22,7°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/em pri 25°C < 2500 883 Da
UtroSak KMnOa HRN EN 1SO 8467:2001 O2mgll <50 1,1 Da
Kloridi *HRN EN ISC 10304-1:2009 Cl- mg/l < 250,0 11 Da
Amonij *HRN EN 1SO 14911:2001 NHs* mgfl 0,50 0,36 Da
Nitriti *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NOz" mg/l <0,50 < 0,060 Da
Nitrati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NOs™ mg/l <50 <2,1 Da
Fosfati HRN EN ISO 6878:2008 P ug/l < 300 118 Da
Sulfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 SO« my/l < 250,0 39 Da
Fiuoridi HRN EN ISO 10304-1:2009 F~mg/l <15 0,53 Da
Kalcij *HRN EN 1SO 14911:2001 Ca mg/l 15
Kalij *HRN EN 1SO 14911:2001 K mg/l =12 1,3 Da
Natrij *HRN EN 1S0O 14911:2001 Na mg/l <200,0 178 Da
Magnezij *HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 12
Ukupna tvrdoca HRN 130 6059:1998 CaCOa mg/l 85
Silikati SM 4500-Si0: DE (2017.) Si0= mg/l =50 13 Da
Vodikov sulfid HRN ISO 105630:1998 mg/l H=8 <0,05 <0,02 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN ISO 9963-1:1998 HCOs mg/l 519
Cijanidi HRN ISO 6703-1:1998 gt <50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 ugll < 200,0 <21 Da
Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) ugfl = 200,0 <150 Da
Fenoli HRN SO 6439:1998 ug/l <1
Ukupni organski ugljik {TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l 1
Laboratorij za mikrobiclogiju voda ;

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN IS0 6222:2000 nf1ml <100 <1 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 n/1 ml <100 Da

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

OBR 080 REV 3

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnczavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvr

Analiticko izvjesce b

2) Analititko izvjece rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava ¢ sukladnosti nije u akreditiranom podruéju

=
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-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANIJSKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
4 ; *HRN EN IS0 9308-1:2014 i HRN EN iSO
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da
- . *HRN EN [SO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
Ukupni koliformi 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN IS0 14189:2016 n/100 ml 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da
Pseudoemonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 mi 0 <1 Da

Podugovorene metode

Naziv analize Meteda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost

Bromati *HRN EN ISC 15061:2001 Hafl =10 <2 Da
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,

Organofosforni pesticidi ukupni modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) ugfl < 0,50 <05 Da
ww | om | =
| o | o
o | on | =
won | om | o
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S L n\ﬁlcl?!?éi?;::zticg gF-’ZEr\?;tjgaizsdz.; {; 012y |*! =0.10 e Da
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RS *Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1, ug/l <0,10 < 0,01 Da

medificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)

*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
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*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,

Lo modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =010 =001 o
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* akreditirana metoda prema HRN EN ISG/IEC 17025:2017 e o= ;‘-,\!
OBR 090 REV 3 kS »|  Analiticko izvjeSce broj: 01 04073/20 Strana 3/6
Napomena: & in}
1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak i ne smiju se umn ti Aiti I&%@@,’d reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.

2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi be
3) "Akreditirana metoda prema HRN EN ISOAEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrucju

Franje Krezme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjz.vode@gmail.com ’ IBAN: HR6023900011101055394
tel. 031 225 787 | fax, 031 225 788 www, zzizosiiek. hr MB: 3018792 | O1IB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNQ ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANUE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost

Hidroksi atrazin (ANSES) ::s;’f'ﬂt;rr;‘:fjg PEEE?/ITet:J?j:aZ?)Zy ; ootz |9 <0,10 <0,03 Da
e | aw | o
Hidroksi terbutilazin (ANSES) \nz'sjf'ﬁt;rr:::’ﬂ; PESESMLL%:‘;;" 13 otz [P <0,10 <0,02 Da
Desetil 2-hidroksi atrazin Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1,
(ANSES) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9/ =010 “oas Re
leldui \rﬂfi.t'r.tigﬁfﬂi I:FF:E fntrl%gzgé;g'(zmz) Hg/l =470 s0.08 -
;Eizf;f;'mﬂ?tam"“ | ﬁ'?i.tﬁigﬁfﬂi Z.EE ﬁnzti%::é;g'(zmz} Hg/l =0,50 =0 Pa
Cecind :232::2:;03; PE_IL:E fnTe-tja%;Zglzgg‘(zm g |HM =00 B Ba
2 :5-diklorbeniari ﬁ?ﬁfﬁfﬁ.gﬁfﬂi FI,E-:E fnztlza:gég;’{zm 2 M e <002 i
24 odiakanalis CEA e Bon iz, (P2 <010 <002 | Da
Diuron \nﬁ'iiﬂ.t;gffﬂz FI;SE ?nttlgi;zgé;g’(zo*:z) Hol =040 =0.02 Qe
voPA FiaEEksibe 1S EE i Miefadntos Aoz [P 5010 <002 | D
Bromac motliciana US EPAMeioda 5258 (012) | <010 <001 | Da
Mekapige ﬂ?ﬁf'ﬁtzgﬁfﬂas FI,E.PPE in;lg: gé;{;'(zmz) Ho/l - <005 =
zoproturon oo LI ek Moo 28 50013, |19 <010 <oot | Dpa
Desmeti zoprotuon rodHlorana US EPA Meida 5258 2012) |9 $0.10 <002 | D
Fensiiaeln :r\lfct:z?éﬁ;:tac?gl;iEn?;_;doa]gs?g('2012) hg/ <0,10 <0,02 Da
Linuron \ﬂzifgs.gf;oﬁg FI;_EE fnztl%: 2'2152'(2012) bg/l 18 =Rz Ba
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Hikzimta ﬂii.t}f?.r’:f?ﬁi PE-F'P/LE ?A;i%;zgé;g'(zmz} ug/ =810 <0408 Da
Prosulfokard eyt el I <010 <00t | Da
Acstokior moclfobana US EPA Metoda 5258 2612) |9/ <010 <001 |
Aceloklor ESA s sk R <010 <005 | Dpa
Aestokor OXA moifEiuns (S EFA Mslodasisa a2 |9 <0,10 <ot | Db
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* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 7‘5_\?’#5’2 Vv cf?
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Napomena:

1) Rezultati ispitivanja cdnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja,
2) Analititko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje KreZzme 1, 31000 Osijek
el 0131 295 787 | faw 031 2925 788

www rrirochok hr
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IBAN: HR6023900011101055394
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“ZA\/O'D ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
MeiER PR modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9/ = Al <0.05 B2
giﬁfﬁfﬂﬁ?ﬁ” éciilibkarbamati sl e ECSi e e 1 <0,50 <05 D
mieie o ; ' |modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |19 = ' 2
strobilurini, konazolni)
Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
Mank '
e modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9/ =10 <02 Ha
. Vlastita metoda P-PEST-10 izd, 1/1
P ' <
Fopingl modificirana US EPA Metoda 526.3 (2012) |9/ = i £
5 Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
" :
loanaknieh modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ L =0 Pa
Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
l :
Shuianezo) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | H9/ =010 =002 Ha
Y ecerd Viastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Azoksistrebin modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | *9/ 0,10 . Da
Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
Folpet :
ol modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ =0.10 <002 BA
- Viastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Organokl icidi ’ <
rrokicraRl peeted modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ =050 <05 Da
. “Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
lzod ! <
zodrin modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ i 00 Da
- ) Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1,
Ptk Bk modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) V9" =0.30 20 Ca
- Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1
4 ,
Wiragetamid modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) P9 =050 <05 Da
Enterovirusi Izolacija na kulturi tkiva n/5000 ml 0 0 Da
Narovirus RT-PCR n/5000 ml 0 0 Da
Hepatitis A RT-PCR n/5000 ml 0 0 Da
Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Arsen “HRN EN 1SO 17294-2:2016 As g/l <10 8,15 Da
Aluminij “HRN EN 1SO 17294-2:2016 Al g/l < 200 < 4,31 Da
Antimon *HRN EN ISO 17294-2:2016 Sb pg/l <50 < 0,63 Da
Bakar “HRN EN ISO 17204-2:2016 Cu mg/l £2,0 0,00032 Da
Barij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba pg/l <700 103 Da
Berilij “HRN EN SO 17294-2:2016 Be pg/l <0,04
Bor *HRN EN ISO 17294-2:2016 B mg/l <1,0 1.6 Ne
Gink “HRN EN SO 17294-2:2016 Zn pg/! <3000 <3,15 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd pg/l <5,0 <0,06 Da
Kobalt "HRN EN IS0 17294-2:2016 Co pg/l <0,06
Krem ukupni *HRN EN [SO 17294-2:2016 Cr pg/l =50 <0,39 Da
Mangan “HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l < 50,0 60,0 Ne
Nikal *HRN EN SO 17294-2:2016 Ni pg/l <20 <0,08 Da

* akreditirana meteda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017
OBR 090 REV 3 (
Napomena: f‘_{,\ 2, 2

1) Rezultati ispitivanja cdnose se iskljuCivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati nitieerTsfiti Lérekle@ﬁ rhe bez cdobrenja izvriitelja.
2) Analititko izvjedée rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez Ziga i pc?t;ﬁ‘sg? ﬂ,ACJ\Q\?»J

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISONEG17025:2017 SGARRN
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju
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ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANLE -

SluZba za zdravstvenu elkologiju

Naziv analize Metoda Mierna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Olovo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Pb g/l <10 0,48 Da
Selen *HRN EN 1SO 17294-2:2016 Se ug/l =10 < 0,40 Da
Srebro *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ag ug/l <10 <0,23 Da
Vanadij *HRN EN [SO 17294-2:2016 V ug/l <50 < 0,06 Da
Zeliezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe pg/l <200,0 88,2 Da
Ziva *HRN EN ISO 17294-2:2016 Hg g/l £1,0 <0,02 Da

Laboratorij za kromatografiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Trihalometani ukupni HRN EN IS0 10301:2002 ug/l <100 <10,0 Da
1,2-diklcretan HRN EN ISO 10301:2002 ug/l <£3,0 <0,3 Da
Trikloreten HRN EN [SO 10301:2002 ug/l <05
Tetrakloreten HRN EN ISO 10301:2002 pg/l <{Q,5
Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN 1SO 10301:2002 Hg/l <10 <1,0 Da

. *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
PALEIRapn! modificirana HRN EN ISO 17993:2008 |9/ =0 <0024 Da

g *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)

BEnzoiajpiven modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 Hal =hate “heny Bd
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
I Xl i modificirana HRN EN SO 17993:2008 bl —
o : *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benza(dhijperilens modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 hg/ =00
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benzo(k)luoranthene modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 Hol <000
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
FINBrEnteng modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Ho/ < 0,000
) *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
indene( 2, jpiane modificirana HRN EN ISO 17993:2008 kol ~0082
-2: ; HRN [SO 11423-
Ugliikovodici H_RN EN IS0 0a7 22008 HE ug/l < 50,0 8.2 Da
2:2002
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 ug/l <1 <0,3 Da
Rad na terenu

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost

Temperatura vode SM 2550 B (2017) °C =25 23,4 Da

Kraj analitickog izvjesca
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* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017

OBR 090 REV 3 Analiticko izvjeSce broj: 01 04073/20 Strana 6/6
Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjesce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrucju

Franje KreZme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjz.vode@gmail.com IBAN: HR6023900011101055394
tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788 wWww.zzizosiiek. hr MB: 3018792 ! OIB: 46854850465
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