Broj izvjeséa:

Narugitelj:

Dokument:

Naziv uzorka:

Vrsta uzorka:
Datum uzorkovanja:
Datum dostave:
Poletak analize:
Zavrsetak analize:
Lokacija:

Vrsta analize:

Dokument narucitelja:

Razlog zahtjevanja:
Uzorkovao:

Tip dostave:

Plan uzorkovanja:

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIIE

P Franje KreZme 1, 31000 Osijek
%’ tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

sluZba za zdravstvenu ekologiju

| e-mail; zzjz.vode@gmail.com

f IBAN: HR6023900011101055394
j
b

MB: 3018792 | OIB: 46854859465 TEST

www.zzjzosijek.hr

ANALITICKO 1ZVJESCE

Osijek, 27.10.2020.

01 03560/20

Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o.
32100 Vinkovci, Dragutina Zanica-Karle 47a

Ponuda 00224-2020-01

Sirova voda - crpiliste
Sirova voda - crpiliste
22.9.2020. 13:00

22.9.2020. 16:15

22.9.2020.

27.10.2020. 11:31:36
Crpiliste Sikirevci, Sikirevci
B2 analiza

Narudzbenica br.: 2020-1268

Prema zahtjevu narucitelja

Jurica Vrlja

Uzorkovano prema *HRN I1SO 5667-5:2011; *HRN EN ISO 19458:2008
OBR 096 REV 2 zapis broj: 264/2020

#IZJAVA O SUKLADNOSTL:

Obzirom na izvr8enu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga |. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro3nju te na&inu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17) i ispunjavaju parametre sukladnosti
prema €L.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrodnju (NN br. 56/13, 64/15,104/17 i 115/18) te se kao takva moZe koristiti kao
voda za ljudsku potrodnju.

Voditelj slyzbe:
doc. dr. sc. Suzana Cavar, mag. pharm.
spec.analit.toksikologije

Voditelj odjela:
Danijela Bezik

mag. ing. bi n.
e,

Dostaviti:
1. Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o., Hrvatska, 32100 Vinkovci, Dragutina Zani¢a-Karle 47a
2. Arhiva

OBR 080 REV 3

Napomena:

1} Rezultati ispitivanja odnese se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.
2) Analititko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4} #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Analiticko izvje&ée broj: 01 03560/20 Strana 1/6

Ovlasteni laboratorij za provedenje analiza vode za ljudsku potrodnju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/19-03/05;
URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. oZujka 2019.

Ovlasteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva zadtite okolida i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07;
URBROJ: §17-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane 2a Zivotinje prema RjeSenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/1 4;

URBROUJ: 525-10/1308-15-8 od 25. oZujka 2015,



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANIJE

SluZba za zdravsivenu ekologiju

REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale <20 <24 Da
Mutnoca *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTU <4 0,26 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 hez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN 1SO 10523:2012 pH jedinica 65-9,5 7.9 Da
pri 22,4°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/em pri 25°C < 2500 432 Da
Utrodak KMnOa HRN EN ISO 8467:2001 02 mg/l <50 1,09 Da
Kloridi *HRN EN 1SO 10304-1:2009 CI- mg/l < 250,0 17,2 Da
Amonij *HRN EN 1SO 14911:2001 NH4* mg/l <0,50 < 0,090 Da
Nitriti *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NO2™ mg/l < 0,50 < 0,060 Da
Nitrati *HRN EN 1SO 10304-1:2009 NOa™ mg/l <50 <21 Da
Fosfati HRN EN SO 6878:2008 P ug/l < 300 31 Da
Sulfati *HRN EN {SO 10304-1:2009 S04 mg/l <250,0 19 Da
Fluoridi HRN EN SO 10304-1:2009 F-mg/l <1,5 < 0,13 Da
Kalcij *HRN EN IS0 14911:2001 Ca mgl/l 54
Kalij *HRN EN 1SO 14911:2001 K mg/l <12 <1,1 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 Na mg/l <200,0 6,5 Da
Magnezij *HRN EN 150 14911:2001 Mg mg/l 54
Ukupna tvrdoéa HRN 1SO 6059:1998 CaC0s myg/l 226
Silikati SM 4500-Si0: DE (2017.) Si0z2 mg/l 50 16,8 Da
Vodikov sulfid HRN 150 10530:1998 ma/l H=S 0,05 < 0,02 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mg/l <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN 1SO 2963-1:1998 HCOs™ mg/l 370
Cijanidi HRN 180 6703-1:1998 pgll 550 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 pall <2000 <21 Da
Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) }Jg.’l < 200,0 <150 Da
Fenoli HRN IS0 6439:1998 pg/t <1
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mg/l <0,84
Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Braj kolonija 22°C *HRN EN IS0 6222:2000 n/1 ml < 100. 4 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN ISO 6222:2000 N0 L <100 1 Da

S

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 e
OBR 090 REV 3 5 2 Analititko izvjeSée broj: 01 03560/20 Strana 2/6

Napomena;

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljudivo na ispitani uzorak i ne smiju se umn

Py ;
e s
5\0%-

2) Analiticko izvjeSce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3} *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

e _
WatER Koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvréitelja.

Franje KreZme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail zziz.vode@gmail.com

! www.zzizosijek . hr

E IBAN: HR6023%00011101055394
i MB: 3018792 | OIB: 46854859465




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANISKE ZUPANLUE

SiuZba za zdravsivenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
N *HRN EN ISO 9308-1:2014 | HRN EN ISO
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da
e *HRN EN ISO 9308-1:2014 | HRN EN ISO
Ukupni koliformi 9308-1:2014/A1:2017 n/100ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN SO 14189:2016 n/100 ml 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 m| 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN SO 16266:2008 n/100 mi 0 <1 Da
Podugovorene metode
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 ug/l <10 <2 Da
i . | Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Organofosforni pesticidi ukupni modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) pg/l < 0,50 <05 Da
; *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Slpteic] modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9 00 =008 i
] *Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1M1,
MekRHbh modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =018 e o
- *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Kiorpiios modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9/ =010 =88 Ba
, *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Rlarenviiss modificirana US EPA Metoda 526.3 (2012) M9/ =040 008 Ha
. . *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Horblhes-mel modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |M9! ey s P =g
*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
EIHE e modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =10 =002 Da
o . *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Firintos-ich modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | ¥/ =RAS s Da
- Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
. modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |FY/ =010 - Ba
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
<
Meisekson modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ 0.1 =0.01 e
; Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
e modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |M9/ i <0,03 Ba
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
o y \ ’ B
TRz Eetabelt] modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9/ =030 =h:2 -
*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
i } < D
Alvazly modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9/ a:10 <001 @
*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
e s D
- modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | ¥/ =210 <01 g
*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
o : ” B
Tohutliazn modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | M9/ 8.0 =0,01 a
; s Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
N modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =010 =908 BR
. . . Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Delsonrpil altsn {D1A] modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =010 <D ke
; e Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Desetil terbutilazin (DET) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) [VeT4 <0,10 < 0,03 Da
Desetil deisopropil atrazin Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
et ] < 1
(DEDIA) modificirana US EPA Metoda 525,373612) 7 "Y' %10 <0 Da
r\V:?"\,
W ':3‘
C <<
N
" akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 170252017 X 5 oS\
OBR 090 REV 3 SKppprt Analititko izvje3ée broj: 01 03560/20  Strana 3/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitani uzorak i ne smiju se umncZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odcbrenja izvrsitelja.
2) Analititko izvjedce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovazecdi bez Ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podruéju

Franje KreZme 1, 31000 Osijek e-mail: zzjz.vode@gmail.com IBAN: HRE023500011101055394
tel. 031 228 787 | fav 021 29K 7RK WHANAY irmciiole R RO 10707 | ATD ACOE AT A -




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost

Hidroksi atrazin (ANSES) \;'jzitgzr‘:::ﬁg ng;sfnlt::?s:gzg; — <0,10 <0,03 Da
Hidroksi simazin (ANSES) :;':Z:::gg;“ﬂ: PE'F'? AEfnLtL?::gzy ; o1z M <0,10 <0,03 Da
Hidroksi terbutilazin (ANSES) x'jzfgzgs;"az Fé'gffgo%;zg'zg ; 2otz |Me! <0,10 < 0,02 Da
Desetil 2-hidroksi atrazin Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
(ANSES) modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |F" =040 b Da
Metbuzin ﬁ'ﬁﬁfﬁgsﬁz Fl)s-;-\E fﬂttl?i;zgéy;’(Qm gy |9l =510 “%05 Ba
Herbicidi | metaboliti i Viastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Kloracetamidi modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ =20 e e
E= Viastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, i 606 e oa

] modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) .
2.6-dilorbenzamid nodfoana e L Mot iy, | 50,10 <oo2 | Da
s \élij.tf'f.gf;oﬂz F;-PPAE\ fﬁ;ﬁfgﬁzy;’(zo1 gy |HO/ - 02 Da
BUCRRS] \éliz.tf'f?.gffﬂg Z-EE Ettl?jzg'zg;’(zmz) b/ 5040 <0.02 B
MIEEA \nfqliz:;st:igioﬂggf fnqgtl?j:g.zyja’(zmz) ba/l Sl . i
Bromac e IS ERA Witz 2o [P 50,10 <001 | Da
Vikoprop mociorana US EPA Metods 826.82012) | s0.10 <005 | Da
20prluen \r;l:;lflnt;;‘?;ogg ng/f ﬁ’lztl?:i:gé;g’(mm) vl i S Pa
Besmetl woprobi \n{::z.tfixtslr:f;osaslggf fﬁgtﬁ:géy;’(zmz) ug/l S0 <R.02 B
Pendimetan SeiErra R ER s W ). |1 50,10 <002 | Da
e \élizrf'f?.gffﬂzgf iaztl[c]i;zgéy;’(zo12) Hol S0 =0.02 g
SlEpBiren \élgz.tf'fs.gioﬂz ZEAE;EtL%iaZgéy;’(zmz) bol =00 = Da
Dimetenamic-p rpdfiobana LS EFA Mstods 058 o0, |9 0,10 <001 | oa
Bifanisd \éliif}fifgffﬂi Z-PPE fﬂttl%ézgé:;’@m 2 M =410 <085 o
Prosulikard e 5010 <00t | ©Da
Acetoklor \rﬁliifﬁfigﬁfﬂz E:E i1Te;-t1occ)1;Zt5L2;g’(201 I =0 =00 Be
Acetoklor ESA e S | $0,10 <005 | Da
Acstofor OXA oslirans U8 EFANeloda 75 812573, [P so0 | <001 | o2
ek ;Yé?:?éi?r;:tadsaEQZESZtgdoaizsdz';.g('2012_) ug/ S =i Da
Metolakior OXA ey e Z;E;;L%%m ugll <0,10 < 0,01 Da
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:20
OBR 090 REV 3 Analititko izvjeSée broj: 01 03560/20 Strana 4/6

Napomena:
1

2
3
4

Rezultati ispitivanja odnose se iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvritelja.
Analiticko izvjeSce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
*Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
#lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje Krezme 1, 31000 Osiiek

tel, 031 225 787 | fax. 031 225 788 www.zzjzostiek.hr

E e-mail: zzjz.vode@gmail.com

| IBAN: HR&023900011101055394
[ MB: 3018792 | OIB: 46854859465




. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLE

SluZba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1, '
i modificirana US EPA Meloda 525.3 (2012) | ¥/ =040 Wl 05 =
Fungicidi (ftalmidi, ; :
. e . Vlastita metoda P-PEST-10izd. 1/1,
benznlmlsie?zoh, dltlokgrbaman, modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) Ho/ S50 <08 D
strobilurini, konazolni)
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
o modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =80 =0.09 Ga
g Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
ProRinEs modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9/ - i He
. ; Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Totanatmtl modificirana US EPA Metoda 526.3 (2012) |9 =Ra0 < 02 Da
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
e iR modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =0 = e Da
. ) Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
il modificirana US EPA Metoda 526.3 (2012) |9/ =10 <0.05 e
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Folpet modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =0.10 ® BAo ey
- - Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
DBkl pRsticl modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) | "9 510,50 =0.a &
\ *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Jecdnn modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ i = 002 e
C— . Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Restcil tayen! modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) M9/ =il =05 Ba
_ Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Kloraentamid modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =050 w0 Da
Laboratorij za atomsku spektroskopiju i spektrometriju masa
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Arsen *HRN EN 1SO 172984-2:2016 As g/l <10 1,85 Da
Aluminij *HRN EN I1SO 172984-2:2016 Al pg/l <200 < 4,31 Da
Antimon *HRN EN IS0 17294-2:2016 Sb pgll =50 < 0,63 Da
Bakar *HRN EN I1SO 17294-2:2016 Cu mg/l £20 0,00020 Da
Barij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ba pg/l <700 17,4 Da
Berilij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Be ug/l < 0,04
Bor *HRN EN IS0 17294-2:2016 : B mg/l 1,0 0,015 Da
Cink *HRN EN ISO 17294-2:2016 Zn pgll 5 3000 4,07 Da
Kadmij *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cd pg/l < 5,0 < 0,06 Da
Kobalt *HRN EN ISO 17294-2:2016 Co g/l < 0,06
Krom ukupni *HRN EN ISO 17294-2:2016 Cr pg/l <50 5,01 Da
Mangan *HRN EN ISO 17294-2:2016 Mn pg/l < 50,0 9,18 Da
Nikal *HRN EN ISO 17294-2:2016 Ni pgil s20 0,60 Da
Qlovo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Pb pg/l <10 0,31 Da
Selen *HRN EN ISO 17294-2:2016 T Se pg/l <10 < 0,40 Da
S RRTTE s
Srebro *HRN EN ISO 17294-2:2016 /= N e A? Hg/l <10 <0,23 Da
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 £
OBR 090 REV 3 e Analiti¢ko izvie$ce broj: 01 03560/20  Strana 5/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati nitl koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvriitelja.
2) Analiti¢ko izvjeSce rezultat je elektronicke obrade podataka te je punovaZeéi bez ziga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrugju

Franje KreZme 1, 31000 Osijek e-mail: zzZjz.vode@gmail.com f IBAN: HR60239000111010553%4
ol 031 295 IR7 | fav 121 095 7RQ AR i mciiale b Prasm  mds monst b 9 e




ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJSKE ZUPANLE

SluZba za zdravstvenu ekologiju

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Vanadij *HRN EN ISO 17294-2:2016 V gl £5,0 2,53 Da
Zeljezo *HRN EN ISO 17294-2:2016 Fe ug/l < 200,0 60,3 Da
Ziva *HRN EN I1SO 17294-2:2016 Hg ualt £1,0 < 0,02 Da
Laboratorij za kromatografiju
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Trihalometani ukupni HRN EN ISO 10301:2002 pa/l <100 <10 Da
1,2-dikloretan HRN EN ISQ 10301:2002 ug/l £3,0 <0,3 Da
Trikloreten HRN EN I1SO 10301:2002 pg/l <0,5
Tetrakloreten HRN EN IS0 10301:2002 Mg/l <0,5
Suma Tetrakloreten i Trikloreten | HRN EN SO 10301:2002 Ha/! £10 <1 Da
. *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Pt modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 ba =0.10 gy Pa
: *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
BEnER(EIAEn modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ua/l . <0.007 Da
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Betealb)uomnthene modificirana HRN EN ISO 17993:2008 uaf s
B *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
BErEghtpEnIR0g modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ua s.uls
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
Benzo(kfivorantnena modificirana HRN EN ISO 17993:2008 Ha/l e ax
*Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
el modificirana HRN EN ISO 17993:2008 ha/l San0s
. *Vlastita metoda KR 033 REV 4 (24.05.2019.)
IBdER0ll.2.3-cd)pifens modificirana HRN EN 1SO 17993:2008 Ho/! < 0,005
-2: s HRN ISC 11423~
Ugljikovodici EIRN EliSgrfere20000, 22 Hg/l < 50,0 <2 Da
2:2002
Benzen HRN ISO 11423-1:2002 pa/l <1 <0,3 Da
Rad na terenu
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Temperatura vode SM 2550 B (2017) °C 525 14 Da
Kraj analitickog izviesca
* akreditirana metoda prema HRN EN ISQ/IEC 17025:2017
OBR 090 REV 3 Analitiko izvje$ée broj: 01 03560/20 Strana 6/6

Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvjedce rezultat je elektranicke obrade podataka te je punovaZedi bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrutju

Franje KreZme 1, 31000 Osijek
tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788

e-mail; zzjz.vode@gmail.com
J ¢

www.zzizosiiek.br

IBAN: HR6023900011101055394
MB: 3018792 | OIR: 46854855465



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJECKO-BARANJISKE ZUPANIJE

Sluzba za zdravstvenu ekologiju - Odiel za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vadoopskrbu
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ANALITICKO 1ZVJESCE

Osijek, 30.10.2020.

Broj izvjesca: 01 03564/20
Narucitelj: Vinkovacki vodovod i kanalizacija d.o.o.
32100 Vinkovci, Dragutina Zanica-Karle 47a
Dokument: Ugovor Klasa:112-03/20-01/1, Ur.broj:381-20-24
Naziv uzorka: Sirova voda - crpiliste
Vrsta uzorka: Sirova voda - crpiliste
Datum uzorkovanja: 22.9.2020. 13:20
Datum dostave: 22.9.2020. 16:15
Pocetak analize: 22.9.2020.
Zavrietak analize: 27.10.2020. 11:13:35
Lokacija: JV Vinkovci - Sikirevci, izlazni cjevovod - skupni
Vrsta analize: B2 analiza (virusi)
Razlog zahtjevanja: Prema zahtjevu naruéitelja
Uzorkovao: Jurica Vrlja
Tip dostave: Uzorkovano prema *HRN ISO 5667-5:2011; *HRN EN 1SO 19458:2008
Plan uzorkovanja: OBR 096 REV 2 zapis broj: 264/2020

#IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Obzirom na izvr§enu analizu rezultati analize sirove vode SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga 1. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja
registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17) i ispunjavaju parametre sukladnosti
prema ¢l.6, st.2., Zakona o vodi za ljudsku potrosnju (NN br. 56/13, 64/15,104/17 i 115/18) te se kao takva moze koristiti kao
voda za ljudsku potrognju,

Voditelj odjela:
Danijela Bezik

mag. ing. biotechn.
Wk s

™ Voditelj SILLZbe:
ndoc. dr. sc. SuzanaCavar, mag. pharm.
spec.analit.toksikologije

Dostaviti:
1. Vinkovagki vodovod i kanalizacija d.o.0., Hrvatska, 32100 Vinkovei, Dragutina Zaniéa-Karle 47a
2. Arhiva

OBR 090 REV 3 Analiticko izvjesce broj: 01 03564/20 Strana 1/2
Napomena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju s& umnoZzavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.

2) Analiticko izvje$ce rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovaZeéi bez #iga i potpisa.

3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

4) #lzjava ¢ sukladnosti nije u akreditiranom pedrugju

Ovlasteni laboratorij za provodenje analiza vode za ljudsku potro$nju prema Rjesenju Ministarstva zdravstva, KLASA-UP/I-541-02/1 9-03/05,
URBROQJ: 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. oZujka 2019.

Ovlasteni laberatorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema RjeSenju Ministarstva zatite okolida i energetike, KLASA:UP/1-325-07/1 7-02/07;
URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlasteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za Zivotinje prema Rjegenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:U P/I-310-26/14-01/14;

URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. 0Zujka 2015.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Podugovorene metode
Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Enterovirusi Izolacija na kulturi tkiva n/5090 ml 0 Da
Norovirus RT-PCR n/5000 ml 0 Da
Hepatitis A RT-PCR n/5000 mt 0 Da
Kraj analitickog izvjeéca
Analiticko izvjesce broj: 01 03564/20 Strana 2/2

OBR 090 REV 3

Napcmena:

1) Rezultati ispitivanja odnose se iskljuivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvrsitelja.
2) Analitiko izvjedée rezultat je elektronitke obrade podataka te je punovazeci bez Ziga i potpisa.
3) *Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017
4) #lzjava o sukladnosti nije u akreditiranom podrucju

Franje Krezme 1, 31000 Osijek

g-mail: 2ziz vode@gmail.com

tel. 031 225 787 | fax. 031 225 788 www.zzizosijek hr

IBAN: HRE023900011101055394
! MB: 3018792 | OIB: 46854859465



