
REPUBLIKA HRVATSKA

M INISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 4l -021 I 6-03 I 1 6

URBROJ: 534-07 -l -l -3 13 -16-3
Zagreb, 02. studenoga 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiT VOOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan, amonij, boja i mutnoia, donosi

RJESENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiT VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina i,ani6a-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do

50 pgll, Leljezo do 800 pgll, mangan do 250 pgll, amonij do 0,70 mgll, boju do 60 mg/PtCo
skale i mutnoiu do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava

ANTIN na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje
hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota.

2. Obvezuje se VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VNKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke L ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje

Trgovadko drustvo VINKOVAiT VOOOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-

Karle 471A. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre arsen, Leljezo, mangan, amonij, boja i mutnota za vodu namijenjenu ljudskoj
potro5nji u vodoopskrbnom sustavu Antin, iz kojih podataka je razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Antin se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreLa dugadka je
6470 metaraiima26S prikljudaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Antin i Mlaka Antinska.

Kolidina isporudene vode izrosi I72 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 756 ljudi od ukupno 808

stanovnika. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan

dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih i2 mjeseci su arsen, Leljezo, mangan,

amonij, boja i mutno6a 6ije se vrijednosti kre6u u sljede6im rasponima: arsen do 22,9 p'gll, Leljezo do

710 pgll,mangan do204 pgll, amonij do 0,64 mg/I, boja do 54 mg/PtCo skale i mutno6a do 6,3 NTU.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te

nedostatak financijskih sredstava od strane Opdine Tordinci, koja je vlasnik sustava, za izgradnju

uredaja za prodi56avanje vode.
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Predvicleno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Antin na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog

vodoopskrbnog'sustava istodne Slavonije je u postupku, a isti 6e se napajati vodom iz vodospreme

Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih

voda i Europske unije, a tro5koveje tesko procijeniti dok projekti ne budu zavr5eni.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potroSnji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna
2016. godine donijelo je zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVACKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre arsen do 50 pgll, Leljezo do 800 pgll, mangan do 250 pgll, amonij do 0,70 mg/I, boju do 60

mg/PtCo skale i mutno6u do 8 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava

ANTIN na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i
dajeva u prvih Sest mjeseci Livota zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak I. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56113, 64115) rije5eno je kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197,131197,68198,66199, 145199,30/00, 116/00, 163103,17104,

tt0l04, 14U04, 150/05, 153105, 129106, tr7107,25108,60/08, 20110, 69110, 126111, 112112, l9ll3,
80/13, 401 14, 691 14, 87 I 14, 941 14).

Uputa o pravnom tijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, vel stranka moZe pokrenuti

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja. TuZba se

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom,

elektronidki.
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DOSTAVITI:
1. VINKOVAdKI VODOVOD I

Dragutina i,ani6a-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KANALIZACIJA d.o.o.
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Zagreb, 02. studenog a 20 I 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine" broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druStva VINKOVACru VOOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre Leljezo, mangan, boja i mutno6a, donosi

RJESBNJE

1. Odobrava se zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiff vOIOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za Leljezo
do 950 pgll, mangan do 250 pgll, boju do 100 mg/PtCo skale i mutno6u do 10 NTU u vodi
namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava GABOS na rok do 01. srpnja 2019.
godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci
Livota.

2. Obvezuje se VINKOVAdT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke l. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijedndsti.

ObrazloZenje '

Trgovadko druStvo VINKOVACru VOIOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-
Karle 471A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre Leljezo, mangan, boja i mutno6a za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u
vodoopskrbnom sustavu Gabo5, iz kojih podataka je razvidno sljedede.

Vodoopskrbni sustav Gabo5, koji je predmetni javni ispruditelj vodnih usluga dobio u nadleZnost u

sijednju 2014. godine, sastoji se od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i razvodne
mreLe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni sustav. U
crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. RazvodnamreLa dugadka je 6059 metara i
ima240 prikljudaka. Sustavom je prethodno upravljala Opiina MarkuSica.

Kolidina,isporudene vode iznosi 45 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 516 stanovnika. Ne postoje

relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i
predmetima opde uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su Zeljezo, mangan, boja i
mutnoda dije se vrijednosti kre6u u sljededim rasponima: Leljezo do 850 p{1, mangan do 217 pg/I, boja

do 70 mg/PtCo skale i mutno6 do 7,9 NTU.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te
nedostatak financijskih sredstava zaizgradniu uretlaja za prodi56avanje vode.
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih

aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Gabo5 na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog

vodoopskrbnog sustava istodne Slavonije je u postupku, a isti 6e se napajati vodom iz vodospreme

Kanovii u Vinkovcima. Dinamika realizaclje ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih

voda i Europske unije, atro5koveje te5ko procijeniti dok projekti ne budu zavrieni.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2016. godine doniielo.le zakljudak da se odobri zintjev tigovadkog dru5tva VINKOVAiff VOOOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti

za parametre Leljezo do 950 p.{1, mangan do 250 pgll, boju do 100 mg/PtCo skale i mutno6u do l0
NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava GABOS na rok do 01. srpnja

2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci

Liv ota zbo g koncentracij e man gana iznad propisane M.D. K. vrij ednosti.

Slijedom navedenog sukladno dlanku 22. stavkt l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,Narodne

novine", broj 56113,64115) rije5eno je kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba naplaiena temeljem dlanka 1. tar. br. L i 2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodnenovine",broj8196,77196,95197,131197,68198,66199,745199,30/00, 116/00, 163103,17104,

lt0l04, t4Il04, 150/05, 753105, t29106, 117107,25108,60/08, 20110, 69110, 126lll, Il2ll2, l9ll3,
g0/13, 401 14, 691 14, 87 I t4, 941 l4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, ved sffanka moZe pokrenuti

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rjeienja. TuZba se

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom,

elektronidki.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAcTT VODOVOD I KANALIZACIJA d.O.O.

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 4l -02 I I 6-03 I I 5

URBROJ: 534-07 -1 -1 -3 13 -16-4
Zagreb, 02. studenog a 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine" broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAiT VODOVOD I
KANALZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan, boja i mutno6a, donosi

RJESENJf,

1. Odobrava se zahtjev trgovadkog drustva VINKOVAiT VOOOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do

50 pg/I, Leljezo do 800 pgll, mangan do 150 pgil, boju do 30 mg/PtCo skale i mutno6u do 6
NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava JARMINA na rok do 01.

srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih
Sest mjeseci Livota.

2. Obvezuje se VINKOVAiKI VODOVOD I KANALIZACIIA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVaiT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rjeSenja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke l. ovog rjeienja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje

Trgovadko drustvo VINKOVACT VOOOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina i.ani6a-
Karle 471A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti zaparametrearsen,Leljezo,mangan,bojaimutnodazavodunamijenjenuljudskoj potro5nji
u vodoopskrbnom sustavu Jarmina, iz kojih podataka je razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Jarmina, kojim je predmetni javni ispruditelj vodnih usluga preuzeo

upravljanje 2014. godine, sastoji se od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice, vodotornja i
razvodne mreZe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni

sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. RazvodnamreLa dugadka je l3
421 metar i ima 851 prikljudak. Sustavom je prethodno upravljala Op6ina Jarmina.

Kolidina isporudine vode iznosi 227 m3 na dan, a istom se opskrbljuj e 2 458 stanovnika. Ne postoje

relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i
predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih l2 mjeseci su arsen, Leliezo, mangan, boja

i mutno6a dije se vrijednosti kre6u u sljede6im rasponima: arsen do I9,5 pgll, Leliezo do 513 pgll,

mangan do 97 p{L
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te

nedostatak financijskih sredstava zaizgradnjturedaja za prodi56avanje vode.
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Jarmina na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. lzgradnja sjevernog kraka Regionalnog
vodoopskrbnog sustava istodne Slavonije je u postupku, a isti 6e se napajati vodom iz vodospreme

Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih
voda i Europske unije, a troSkoveje tesko procijeniti dok projekti ne budu zavr5eni.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna
2016. godine donijelo je zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiT VOIOVOI
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina i,ani6a-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre arsen do 50 pg/lileljezo do 800 p{l,mangan do 150 pgll, boju do 30 mg/PtCo skale i
mutnodu do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava JARMINA na rok
do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih
Sest mjeseci Livota zbog koncentracije manganaiznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak I. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne
novine", broj 56113,64115) rije5eno je kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i 2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197,131197,68/98, 66199,145199,30i00, 116100,163103,17104,
ll0l04, 14U04, 150/05, 153105, 729106, 1t7107,25108,60/08, 20110, 69110, 126lll, ll2ll2, l9lr3,
80/13, 401 14, 691 14, 87 I 14, 941 14).

Uputa o pravnom tijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, ve6 stranka moZe

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja.
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje

elektronidki.

pokrenuti
TuZba se
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upravni spor pri
predaje nadleZnom
odnosno dostavlja

undZi6, dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAiT VODOVOD I

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KANALIZACIJA d.o.o.
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 41 -021 16-03 I I 6
URBROJ: 53 4 -07 -l -l -3 13 -l 6-4
Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiT VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametar arsen, donosi

l.

RJESENJf,

Odobrava se zahtjev trgovadkog drustva VINKOVAdfMOOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do

50 pgll u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava LIPOVAC na rok do
01. srpnja 2019. godine.
Obvezuje se VINKOVaiT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.
Obvezuje se VINKOVaiff VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje

Trgovadko drustvo VINKOVAiff VOIOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-

Karle 471A. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametar arsen za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u vodoopskrbnom sustavu

Lipovac iz kojih podataka je razvidno sljedede.

Vodoopskrbni sustav Lipovac se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, uredaja zapreradrt

vode ,,Barbine" sa crpnom stanicom i razvodnom mreZom. Postoji prerada vode koja se sastoji od
jednostavnog tehnolo5kog procesa. U dozirnoj crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za

dezinfekciju. Razvodna mreLadugadkaje 10 160 metara iima546 prikljudaka. Predmetnim sustavom se

opskrbljuju mjesta Lipovac, Podgrade, granidni prijelaz Lipovac i hotel Spadva'- 
Kolidina isporudine vode iznosi 304 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 1020 ljudi od ukupno 1119

stanovnika. Od relevantnih subjekti u poslovanju s htanom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir

s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav su detiri

subjekta (bistro, restoran, hotel i PIK Lipovac).
Parametar koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci je arsen dija se vrijednost kre6e

do 34,7 pgll. IJzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode i trenutna nemogu6nost

modifikacije tehnologije obrade vode s koncentracijom arsena ispod 10 pg/l zbog nedostatka finacijskih

sredstava.
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a plan provodenja korektivnih aktivnosti

6e se odvijati u dvije faze.Pwafaza je modifikacija tehnolo5kog procesa u cilju spu5tanja koncentracije

arsena ispod 10 pg/I. Druga faza je spajanje vodoopskrbnog sustava Lipovac na Regionalni

vodoopskrbni sustav istodne Slavonije kada bude izgradena vodosprema Slakovci kojom 6e se

snabdijevati istodni krak Regionalnog vodoopskrbnog sustava istodne Slavonije. Projekt vodospreme

Slakovac je zavrien, a dinamika realizacije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih

voda.
stvo za vodu n oj potrosnji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2 je zakljudak da tigbvadkog druStva VINKOVAiff VOOOVOO
I o.o., Dragutina 7/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
za parametar arsen do 50 pg/l u vodi narnijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava

LIPOVAC na rok do 01. srpnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak L Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rije5enoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka l. tar. br. l. i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,9519'7, 131197,68198,66199,145199,30/00, 116/00, 163103, 17104,

1t0104, 14U04, 150/05, t53105, t2gl06, tt7107,25108,60/08, 20110, 69110, 126111, ll2ll2, 19113,

80/13, 401 14, 691 14, 87 I 14, 941 14).

Uputa o pravnom tijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, vel stranka moZe

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja.

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje

elektronidki.

pokrenuti
TuZba se

upravni spor pri
predaje nadleZnom

poStom, sno dostavlja

ndLi6, dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAiT VODOVOD I

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KANALIZACIJA d.o.o.
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REPUBLIKA HRVATSKA

M I N ISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 41 -021 t6-03 I t 6
URBROJ: 534-07 -l -r -3 13 -16-5
Zagreb, 02. studenoga 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAdfI VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre ileljezo, mangan, boja i mutno6a, donosi

RJESENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovadkog drustva VINKOVAiT VOIOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Lanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti zaLeljezo
do 800 pgll, mangan do 100 pgll, boju do 60 mglPtCo skale, i mutno6u do 8 NTU u vodi
namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava MARINCI na rok do 0L srpnja 2019.
godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci

Livota.
2. Obvezuje se VNKOVaiT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku

odredenom u todki l. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAdT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje

Trgovadko druStvo VINKOVAiff VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-

Karle 471A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre Leljezo, mangan, boja i mutno6a za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u

vodoopskrbnom sustavu Marinci, iz kojih podataka je razvidno sljedece.

Vodoopskrbni sustav Marinci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreZe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni

sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreLa dugadka je

4485 metarai postoji 501 prikljudak, Predmetnim sustavom se opskrbljuje mjesto Marinci.
Kolidina isporudene vode iznosi 76 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 670 ljudi. Ne postoje

relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i
predmetima opie uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su Zeljezo, mangan, boja i
mutno6a dije se vrijednosti kre6u u sljededim rasponima: Lellezo do 770 pgll, mangan do 80 pgl1, boja

do 44 mglPtCo skale i mutnoda do 6,63 NTU.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabeztezewnog crpili5ta te

nedostatal financijskih sredstava od strane Op6ine Nu5tar, koja je vlasnik sustava, zaizgtadnju uredaja

za prodiS6avanje vode.
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srL. plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Marinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Projekt spajanja je u planu, a tro5kove je te5ko

procijeniti dok projekti ne budu zavr5eni.
Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2016. godine doni.lelo.le zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAiff VOOOVOO
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
za parametre Leljezo do 800 pgll, mangan do 100 pgll, boju do 60 mglPtCo skale, i mutno6u do 8 NTU
u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava MARINCI na rok do 01. srpnja 2019.
godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota
zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak 7. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rije5enoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napladena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197, 131197,68198, 66199, 145199,30/00, 716100, 163103, 17104,

710104, l4ll04, 150/05, 153105, 129106, 1t7107,25108,60/08, 20110, 69110, 126lll, ll2ll2, r9ll3,
80/13, 401 74, 691 14, 87 I 14, 94114).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
elektronidki.

Lalba, vet stranka moZe
po primitku ovog rje5enja.
na zapisnik ili se Salje

pokrenuti
TuZba se

upravnl spor pn
predaje nadleZnom
odnosno dostavlja

AR
iundZi6, dr. med.

DOSTAVITI:
i. VINKOVEdTT VODOVOD I KANALIZACIJA d.O;O.

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci
Evidencija, ovdje
Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

M I N ISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 4l -021 16-03 I 16

URBROJ: 53 4-07 -l -l -3 I 3 -l 6-6
Zagreb, 02. studenoga 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAiT VOOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen i mangan donosi

RJESENJE

l. Odobrava se zahtjev trgovadkog drustva VINKOVAdT vOIOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen

do 50 pgll i mangan do 100 pgll u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog
sustava MIRKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za

pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota.
2. Obvezuje se VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku

odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rle5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVaiff VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke L ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

ObrazloZenje

Trgovadko drustvo VINKOVAiT VOOOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6,a-

Karle 4llA. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre arsen i mangan u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju u vodoopskrbnom
sustavu Mirkovci, iz kojih podataka je razvidno sljedede.

Vodoopskrbni sustav Mirkovci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, vei se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. RazvodnamreLa dugadka je 13

862 metra i postoji 1030 prikljudak. Predmetnim sustavom se opskrbljuje mjesto Mirkovci.
Kolidina isporudene vode iznosi 381m3 na dan, a istom se opskrbljuje2g56ljudi od ukupno 3283

stanovnika. Postoji devet relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u
neposredan dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni
sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen i mangan dije se

vrijednosti kredu u sljede6im rasponima: arsen do 50 pgll i mangan do 100 pgll'
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezervnog crpili5ta te
nedostatak financijskih sredstava od strane Grada Vinkovci, koji je vlasnik sustava, za izgradnju uredaja

za prodi5davanje vode.
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih

aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Mirkovci na vodoopskrbni sustav Vinkovci dime bi se

osigurala zdravstveno ispravna voda.
stvo za vodu n oj potroSnji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2 ie zakljudak da tigbvadkog dru5tva VINKOVAiT VOIOVOI
I o.o., Dragutina 7/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti

za parametre arsen do 50 llg/l i mangan do 100 pdl u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju

vodoopskrbnog sustava MIRKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne

koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest m.jeseci Livota zbog koncentracije mangana iznad

propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. slavak L Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56113, 64115) rije5eno je kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka l. tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197,13119'7,68/98, 66199,145199,30/00, i 16/00, 163103,1'7104,

ll0l04, 14v04, 150/05, 153/05, 129106, 117107,25108,60/08, 20110,69110, 126117, r12l|2, r9ll3,
80/1 3, 401 t4, 691 t4, 87 I t4, 941 l4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rjesenja nije dopuitena Lalba, ve6 stranka moZe

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja.

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje

elektronidki.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAiTT VODOVOD I KANALIZACIJA d.O.O.

Dragutina 2.ani6a-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana. ovdje

pokrenuti upravni spor pri
TuZba se predaje nadleZnom

, odnosno dostavlja

AR
ujundii6, dr. med.
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REPUBLIKA HRVATSKA

M I N ISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 4l -021 I 6-03 I 1 6

URBROJ : 53 4-07 -l -l -3 I 3 -l 6-7
Zagreb, 02. studenog a 20 I 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAifMOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan, boja i mutno6a, donosi

RJESENJE

1. Odobrava se zahdev trgovadkog druStva VINKOVAdT VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina 2ani6a-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do

50 pgl1, leljezo do 800 pgll, mangan do 150 pgll, boju do 40 mg/PtCo skale i mutnocu do 5

NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava NIJEMCI na rok do 01.

srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih
Sest mjeseci Livota.

2. Obvezuje se VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. obvezuje se VINKoVairr VoDoVoD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki L ovog rjeSenja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mj-erama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

ObrazloZenje

Trgovadko drustvo VINKOVAiff VOIOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-
Karle 471A. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan, amonij, boja i mutnodaza vodu namijenjenu ljudskoj
potro5nji u vodoopskrbnom sustavu Nijemci, iz kojih podataka je razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Nijemci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, vei se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreLa dugadka je
27400 metara i ima 1046 prikljudaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Nijemci, Donje Novo
Selo i Deletovci.

Kolidina isporudene vode iznosi 378 m3 na dan, a istom se opskrbljuj e 2454 ljudi od ukupno
264lstanovnika. Postoji osam relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u

neposredan dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni
sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, Leliezo, mangan,

amonij, boja i mutno6a dije se vrijednosti kre6u u sljedeiim rasponima: arsen do 46,3 pgll, Leljezo do

550 pgll, mangan do i54 pfll,bojado 30 mg/PtCo skale i mutnoda do 4,1 NTU.
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Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezetvnog crpili5ta te

nedostatak financijskih sredstava od strane Op6ine Nijemci, koja je vlasnik sustava, zaizgtadnju uredaja

za prodi56avanje vode.
Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srL plana provodenja korektivnih

aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Nijemci na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Plan provodenja korektivnih aktivnosti 6e se

odvijati u dvije faze. Pwa faza je spajanje vodoopskrbnog sustava Nijemci na vodoopskrbni sustav

Lipovac. Cjevovod za spajanje ova dva sustava je u zavr5noi fazi. U Lipovcu je izgraden uredaj za

prodi56avanje vode kojim se moZe jamditi zadravstvena ispravnost iste. U drugoj fazi odvilo bi se

spajanje vodoopskrbnog sustava Lipovac na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne Slavonije kada

bude izgradena vodosprema Slakovci iz koje 6e se snabdjeijvati istodni krak Regionalnog

vodoopskrbnog sustava istodne Slavonije. Projekt vodospreme Slakovci je zavr5en, a dinamika
realizaclje ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna
2016. godine donijelo je zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVACKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre arsen do 50 pgll, Leljezo do 800 pgll, mangan do 150 pgll, boju do 40 mg/PtCo skale i
mutno6u do 5 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava NIJEMCI na rok
do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih
Sest mjeseci Livotazbog koncentracije manganaiznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak 7. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rijesenoje kao u izreci rjeSenja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. f . i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197,131197,68/98, 66199,145199,30/00, 116/00, 163103,17104,

t10104, t4ll04, 150/05, 153105, 129106, tt'|107,25108,60/08, 20lla, 69110, 126lll, ll2lr2, 19173,

80/l 3, 401 14, 691 I 4, 87 I 14, 941 14).

Uputa o pravnom tijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
elektronidki.

Lalba, vet stranka moZe pok
po primitku ovog rje5enja. TuLba

na zapisnik ili se Salje

l upravnl spor pn
predaje nadleZnom
odnosno dostavlja

6, dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAiTT VODOVOD I

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

M INISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-541 -021 16-03 I 16

URBROJ: s3 4-07 -1 -l -3 I 3 -l 6-8
Zagreb, 02. studenoga 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druSwa VINKOVAdT VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre Leljezo, mangan i boja, donosi

RJESENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovadkog drustva VINKOVAdT VOOOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Lanica-Kade 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti zaLeljezo
do 400 pgll, mangan do 150 pgll i boju do 30 mg/PtCo skale u vodi namijenjenoj za ljudsku
potro5nju vodoopskrbnog sustava NUSTAR na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da

se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota.
2. Obvezuje se VINKOVACKI VODOVOD I KANALZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku

odredenom u todki l. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAiKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvjeitaj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke l. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

ObrazloZenje

Trgovadko druStvo VINKOVAdT VOOOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina aanica-
Karle 471A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre Leljezo, mangan i boja za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u
vodoopskrbnom sustavu Nu5tar, iz kojih podataka je razvidno sljedede.

Vodoopskrbni sustav Nu5tar se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreZe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni

sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreLa dugadka je
18899 metara i ima 1227 prikljudaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuje mjesto Nu5tar.

Kolidina isporudene vode iznosi 368 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 3273ljudi od ukupno 3665

stanovnika, Postoji devet relevantnih subjekata u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u

neposredan dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni

sustav.
Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su Zeljezo, mangan i boja dije

se vrijednosti kre6u u sljede6im rasponima: Leljezo do 325 pgll, mangan do 86 pgll i boja do 22

mg/PtCo skale.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabeztezewnog crpili5ta te

nedostatak financijskih sredstava od strane Op6ine Nu5tar, koja je vlasnik sustava, za izgradn}u uredaja

za prodi56avanje vode.

V Ksaver 2ooa,ro000Zagreb,RepubtikaHrvatska,T+385 1.4G075s5,F+38s L4G7707G
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Nu5tar na vodoopskrbni sustav Vinkovaca dime bi se

osigurala zdravstveno ispravna voda. Cjevovod je izgraden, predstoji izgradnia vodospreme, a dinamika

realizacije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim od strane Hrvatskih voda.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2016. godine donijelo je zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVACKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre Leljezo do 400 pgll,mangan do 150 pgll i boju do 30 mg/PtCo skale u vodi namijenjenoj
za ijudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava NUSfnn na rok do 0l. srpnja 2019. godine, uz preporuku

da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota zbog koncentracije
mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak 7. Zakona o vodi za ljudsku potroSnju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rije5enoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197,131197,68198,66199,145199,30/00, 116100, 163103,17104,

tl0l04, 141104, 150/05, 153105, 129106, tt7107,25108,60/08, 20170,69110, 126lll, ll2ll2, l9ll3,
80/13, 401 14, 691 t4, 87 I 14, 941 14).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, vet sffanka moZe pokrenuti upravni spor pri

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja. TuZba se ie nadlehrom
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
elektronidki.

na zapisnik ili se Salje po5tom, dostavlja

prof. d dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAdKI VODOVOD I

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KANALIZACIJA d.o.o.
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REPUBLIKA HRVATSKA

M I N ISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 4l -021 16-03 I I 5

URBROJ: 534-07 -1 -1 -3 13 -16-5
Zagreb, 02. studenoga 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak L Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine" broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAdT VOOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan, amonij i nitrati, donosi

RJESENJE

l. Odobrava se zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiff VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina i,ani6a-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do

50 ytg/|, Leljezo do 650 pgll, mangan do 85 pgll, amonij do 0,90 mgll i nitrate do 80 mg/l u vodi
namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava OTOK na rok do 01. srpnja 2019.
godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i Eajeva u prvih Sest mjeseci

Livota.
2. Obvezuje se VINKOVAiKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku

odredenom u todki l. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVACT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki l. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

ObrazloZenje

Trgovadko drustvo VINKOVAiff VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-

Karle 471A. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahljev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan, amonij i nitrati za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji

u vodoopskrbnom sustavu Otok, iz kojih podataka je razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Otok sastoji se od dvabu5ena zdenca sa zahvatnim oknima, crpnih stanica i
razvodne mreLe, a istim se opskrbljuje mjesto Otok. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena

voda koja se tladi u vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za

dezinfekciju. Razvodna mreLadugadkaje 27 325 metara i ima 1 341 prikljudak.

Kolidina isporudene vode iznosi 402 m3 na dan, a istom se opskrbljuj e 4 320 od ukupno 4 694

stanovnika. Ne postoje relevantni subjekti u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan

dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, Leljezo, mangan,

amonij i nitrati dije se vrijednosti kre6u u sljede6im rasponima: arsen do 50 pgll, Leliezo do 553 pgll,

mangan do 87 pg/I, amonij do 0,91 mgflinitrati do 102,2mgll.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te

nedostatak financi-iskih sredstava zaizgradnjt uredaja za prodi5davanje vode.

v orslEM ce4r-
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Otok na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne Slavonije
--odvojak Otok, dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog
vodoopskrbnog sustava istodne Slavonije je u postupku, a isti 6e se napajati vodom iz vodospreme

Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizacije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih

voda i Europske unije, a tro5kove je te5ko procijeniti dok projekti ne budu zavr5eni.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna
2016. godine donijelo je zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVACKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre arsen do 50 pgll Leljezo do 650 pgll, mangan do 85 pgll, amonij do 0,90 mg/l i nitrate do

80 mgll u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava OTOK na rok do 01. srpnja
2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i Eajeva u prvih Sest mjeseci

Livotazbog koncentracije mangana i nitrata iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak I. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rije5enoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i 2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodnenovine",broj8196,77196,95197,l3ll97,68198,66199,I45l99,30/00, 116i00, 163103,17104,
ll0l04, 147104, 150/05, 153105, 129106, 117107,25108,60/08, 20110,69110, 126llr, llzltz, l9ll3,
80i13, 401 14, 691 14, 87 I 14, 941 t4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, vel sffanka moZe pokrenuti upravni spor pri

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja. TuZba se predaje nadleZnom
sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje odnosno dostavlja
elektronidki.

AR
undZi6, dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVNiT VODOVOD I KANALIZACIJA d.O.O.

Dragutina 2ani6a-Karle 47 I A
32100 Vinkovci
Evidencija, ovdje
Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

M I N ISTARSTVO ZD RAVSTVA

KLASA : UP lI-5 4 I -021 I 6-03 I | 6
URBROJ: 53 4-07 -1 -l -3 I 3 -I 6-10
Zagreb, 02. studenog a 207 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodl
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiff VOOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanica-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti za pararnetre Leljezo i mangan, donosi

RJf,SENJE

L Odobrava se zahtjev trgovadkog druStva VINKOVACfI VOOOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina L,ani6a-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti zaLeljezo
do 700 pgll i mangan do 150 pgll u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog
sustava SLAKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine.

2. Obvezuje se VINKoVairr VoDoVoD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje .

Trgovadko drustvo VINKOVAiT VOOOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-
Karle 471A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre Leljezo i mangan za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u vodoopskrbnom
sustavu Slakovci, iz kojih podataka je razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Slakovci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreZe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreLa dugadka je
9120 metra i ima 660 prikljudka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Slakovci i Srijemske

Laze.
Kolidina isporudene vode iznosi 201 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 1415 ljudi od ukupno 1530

stanovnika. Postoje dva relevantna subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u

neposredan dodir s hranom i predmetima opie uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni
sustav.

Parametar koji prelazi M.D.K. vrijednost za posljednjih l2 mjeseci su Zeljezo do 650 pgll i mangan

do 106 pg/I.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potroSnju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te

nedostatak financijskih sredstava od strane Op6ine Stari Jankovci, koja je vlasnik sustava, za izgradnju

uredaja za prodi5davanje vode.
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Predvideno vrijeme Xajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Slakovci na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Istodni krak Regionalnog vodoopskrbnog

sustava istodne Slavonije ve6 je izgraden do Tovarnika i predstoji jo5 izgradnja vodospreme u

Slakovcima od kuda bi se vodom napajao krak prema Tovarniku, krak prema Lipovcu i krak prema

Otoku. Projekt vodospreme Slakovci je zavr5en, a dinamika realizaciie ovisi o financijskim sredstvima

osiguranim iz Hrvatskih voda.
Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2016. godine donijelo je zakljudak da se odobrizahtjev trgovadkog druStva VINKOVACKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
za parametar Leljezo do 700 pgll i mangan do 150 pg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju

vodoopskrbnog sustava SLAKOVCI na rok do 01. srpnja 2019. godine'

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rije5enoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napladena temeljem dlanka l. tar. br. L i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197, l3ll97, 68198, 66199, 745199,30/00, 1 16/00, 163103, 17104,

rI0l04, t4U04, 150/05, 153105, t29106, 1t7107,25108,60/08, 20110,69170, 126117, 112112, l9ll3,
g0/l 3, 401 t4, 69l 14, 87 I 14, 941 r4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, ve6 stranka moZe pokrenuti

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja. TuZba se

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje po5tom,

elektronidki.

DOSTAVITI:
I. VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.O.O.

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

upravni spor pri
predaje nadleZnom

dostavlja

dr. med.



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lr-5 4I -021 I 6-03 I I 6
URBROJ: 53 4-07 -l -l -3 13 -l 6-9
Zagreb, 02. studenog a 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56173, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAiT VOOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametar Leljezo, donosi

RJESENJE

l. Odobrava se zahtjev trgovadkog drustva VINKOVAdT VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti zaLeljezo
do 400 pgll u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava STARI
JANKOVCI na rok do 0l..srpnja2019. godine.

2. Obvezuje se VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke L ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametaraiztolke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

ObrazloZbnje .

Trgovadko drustvo VINKOVAift VOIOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-
Karle 471A. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametar Leljezo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u vodoopskrbnom sustavu Stari
Jankovci, iz kojih podatakaje razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Stari Jankovci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne

stanice i razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u
vodoopskrbni sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. RazvodnamreLa
dugadka je 15972 metra i ima 843 prikljudka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Stari

Jankovci i Novi Jankovci.
Kolidina isporudene vode iznosi 276 m3 na dan, a istom se

stanovnika. Postoji Sest relevantnih subjekata u poslovanju
neposredan dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su

opskrbljuje 2083 ljudi od ukupno 2363

s hranom, predmetima koji dolaze u
prikljudeni na predmetni vodoopskrbni

sustav.
Parametar koji prelazi M.D.K. vrijednost za posljednjih 12 mjeseci je Leljezo do 330 pgll.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te
nedostatak financijskih sredstava od strane Op6ine Stari Jankovci, koja je vlasnik sustava, zaizgradnju
uredaja za prodi56avanje vode.
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih

aktivnostije spajanje vodoopskrbnog sustava Stari Jankovci na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije ei-" 
-Ui 

se osigurala zdravstveno ispravna voda. Istodni krak Regionalnog vodoopskrbnog

sustava istodne Slavonije ve6 je izgraden do Tovarnika i predstoji joS izgtadnja vodospreme u

Slakovcima od kuda bi se vodom napajao krak prema Tovarniku, krak prema Lipovcu i krak prema

Otoku. Projekt vodospreme Slakovci je zavr5en, a dinamika realizacije ovisi o financijskim sredstvima

osiguranim iz Hrvatskih voda.
stvo za vodu n oj potrosnji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

Z ie zakljudak da trgbvadkog dru5tva VINKOVAift VODOVOI
I o.o., Dragutina 7/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti

za parametar heljezo do 400 pdl u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava

STARI JANKOVCI na rok do 0l. srpnja 2019. godine.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak 7. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rijeienoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i2. Zakona o upravnim pristojbama

(,,Narodne novine", broj 8196,77196,95197 , l3ll97, 68198, 66199, 745199,30/00, 1 l6100, 163103, 17104,

rr0l04, t4U04, 150/05, 153105, t29106, 117107,25108,60/08, 20110, 69110, 126lll, 7l2ll2, l9lr3,
80/13, 401 14, 691 14, 87 I 14, 941 l4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopuStena Lalba, vel stranka moZe

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje3enja.

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje

elektroni6ki.

pokrenuti
TuZba se

poStom,

upravnl spor pn
predaje nadleZnom

nosno dostavlja

ndZi6, dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAiT VODOVOD I

Dragutina 2ani6a-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencij4 ovdje
3. Pismohrana, ovdje

KANALIZACIJA d.o.o.

kol^t * * q:



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: UP lI-5 4l -021 16-03 I I 6
URBROJ: 53 4-07 -l -l -3 13 -l 6-l t
Zagreb, 02. studenoga 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druStva VINKOVACKI VODOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen, mangan i amonij, donosi

RJESENJE

l. Odobrava se zahtjev trgovadkog druStva VINKOVACfMOOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina 2ani6a-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do

50 pgll, mangan do 100 pgll,.amonij do 0,90 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju
vodoopskrbnog sustava STROSINCI na rok do 0l. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista
ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota.

2. Obvezuje se VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki l. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje

Trgovadko drusrvo VINKOVAift VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina i,ani6a-
Karle 471A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre arsen, mangan i amonij za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u

vodoopskrbnom sustavu Stro5inci, iz kojih podatakaje razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Stro5inci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreLa dugadka je
5606 metara iima 162 prikljudka. Predmetnim sustavom opskrbljuje se mjesto Stro5inci.

Kolidina isporudene vode iznosi 53 m3 na dan, a istom se opskrbljuje 453 ljudi od ukupno 492

stanovnika. Postoji jedan relevantni subjekti u poslovanju s htanom, predmetima koji dolaze u

neposredan dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni
sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, mangan i amonij dije

se vrijednosti kre6u u sljede6im rasponima: arsen do 13,6 pgll, mangan do 100 pgll i amonij do 0,50

mdl.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te

nedostatak financijskih sredstava od strane Op6ine Vrbanja, koja je vlasnik sustava, zaizgradnju uredaja

za prodi5davanje vode.

V Ksaver z00a,ro0o0Zagreb,RepubtikaHrvarska,T+38s 1.4007555,F+385 L4G77070
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih

aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Stro5inci na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. JuZni krak Regionalnog vodoopskrbnog

sustava istodne Slavonije je ve6 izgraden do Drenovca i predstoji jo5 izgradnja vodospreme u

Drenovcima i cjevovod prema Soljanima i Stro5incima, a dinamika realizacije ovisi o financijskim
sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Strudno povjerenstvo za vodu n oj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2016. godin. aoni.j"to1" zakljudak da tigbvadkog dru5tva VINKOVAifMOOVOO
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina 7/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre arsen do 50 pgll, mangan do 100 pg/I, amonij do 0,90 mg/l u vodi namijenjenoj za ljudsku
potro5nju vodoopskrbnog sustava STROSINCI na rok do 01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se

ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota zbog koncentracije mangana

iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak L Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56113,64115) rije5eno je kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka l. tar. br. f . i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodnenovine",broj 8/96,77196,95197,137197,68198,66199,145199,30/00, 116/00, 163103,1'7104,

ll0l04, l4ll04, 150/05, 153105, 129106, 1r7107,25108,60/08, 20110,69110, 126lll, ll2ll2, 19113,

80/1 3, 401 t4, 69 I 14, 87 I 14, 941 l4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana

sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno
elektronidki.

Lalba, vel stranka moZe
po primitku ovog rje5enja.
na zapisnik ili se Salje

pokrenuti upravni spor pri
TuZba se ie nadleZnom
po5tom, od dostavlja

DOSTAVITI:
1. VINKOVAiT VODOVOD I KANALIZACIJA d.O,O.

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

M IN ISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA : UP /l-5 4 1 -021 1 6-03 / I 6
URBROJ: 534-07 -l -l -3 13 -l 6-12
Zagreb, 02. studenoga 2016.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64/15) i prethodnog miSljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAdT VOOOVOD I
KANALZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre arsen, Leljezo, mangan i boja, donosi

RJESENJE

l. Odobrava se zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAdKI VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina 2ani6a-Karle 4TlA,Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti za arsen do
50 1tgll, inljezo do 700 1tg/1, mangan do 150 1ryll i boju do 50 mg/PtCo skale u vodi
namijenjenoj za ljudsku potroSnju vodoopskrbnog sustava TORDINCI na rok do 01. srpnja
2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest

mjeseci Livota.
2. Obvezuje se VINKOVAdT VODOVOD I KANALZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku

odredenom u todki l. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAiKI VODOVOD I KANALZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvje5taj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnostiparametara iz todke 1. ovog de5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

ObrazloZenje

Trgovadko drustvo VINKOVAiT VOOOVOD I KANALZACIJA d.o.o., Dragutina Lani6a-
Karle 47/A, Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti za parametre arsen, Zeljezo, mangan i boja za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji u
vodoopskrbnom sustavu Tordinci, iz kojih podataka je razvidno sljedeie.

Vodoopskrbni sustav Tordinci se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i
razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreZa dugadka je
5640 metaraiima2g4 prikljudaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuje mjesto Tordinci.

Kolidina isporudene vode iznosi 120 m3 na dan, a istom se opskrbljuj e 739. Postoje dva relevantna

subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom i predmetima

op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni sustav.

Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su arsen, Leljezo, mangan i boja

dije se vrijednosti ke6u u sljede6im rasponima: arsen do 35,1 p{\Leljezo do 690 pglI, mangan do 146

pgll i boja do34 mglPtCo skale.
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a ruzlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezewnog crpili5ta te
nedostatak financijskih sredstava od strane Opdine Tordinci, koja je vlasnik sustava, za izgtadnju
urectaja za prodi56avanje vode.

v Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1. 46 07 555, F +385 t 46 77 076



Predvideno vrijeme trajarya neuskladenosti je tri godine, a srZ plana provodenja korektivnih

aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Tordinci na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. Izgradnja sjevernog kraka Regionalnog

vodoopskrbnog sustava istodne Slavonije je u postupku, a isti 6e se napajati vodom iz vodospreme

Kanovci u Vinkovcima. Dinamika realizzcije ovisi o financijskim sredstvima osiguranim iz Hrvatskih

voda i Europske unije, a tro5kove je te5ko procijeniti dok projekti ne budu zavr5eni.

stvo za vodu n oj potroSnji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna

2 je zakljudak da trgovadkog dTStvaVINKOVACKI VODOVOD
I o.o., Dragutina 7/A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre arsen do 50 pgll, Leljezo do 700 pgll, mangan do 150 pgll i boju do 50 mg/PtCo skale u

vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava TORDINCI na rok do 01. srpnja 2019.

godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih Sest mjeseci Livota

zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rijeseno je kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba napla6ena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i 2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197, l3ll97, 68198, 66199, 145199,30/00, I l6100, 163103, 17104,

tt0/04, 147/04, 150/05, 153/05, 129106,777107,25108,60/08, 20/10, 69/10, 126/1I., 712/12, l9ll3,
80/1 3, 40/ 14, 691 t4, 87 / 14, 94/ t4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopuStena Lalba, vet stranka moZe pokrenuti

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rjeSenja.TuLba
vni spor pri
ie nadleZnom

odnosno dostavljasudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje

elektronidki.

Zi6, dr. med.

DOSTAVITI:
1. VINKOVAizu VODOVOD I KANALIZACIJA d.O.O.

Dragutina Lanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencij4 ovdje
3. Pismohrana, ovdje
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REPUBLIKA HRVATSKA

M I N I STARSTVO ZD RAVSTVA

KLASA: UP ll-5 4l -02 I I 6-03 I I 6
URBROJ: 534-07 -l -l -3 13 -16-13
Zagreb, 02. studenog a 201 6.

Ministar zdravstva na temelju dlanka 22. stavak l. Zakona o vodi za ljudsku potro5nju
(,,Narodne novine", broj 56113, 64115) i prethodnog mi5ljenja Strudnog povjerenstva za vodu
namijenjenu ljudskoj potro5nji, a na zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVAdKMOOVOD I
KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, u predmetu odobrenja za odstupanje
od M.D.K. vrijednosti zaparametre Leljezo, mangan, amonij, boja i mutno6a, donosi

RJESENJE

1. Odobrava se zahtjev trgovadkog druStva VINKOVAiT VODOVOD I KANALIZACIJA
d.o.o., Dragutina 2ani6a-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti zaLeljezo
do 800 pgll, mangan do 250 pgll, amonij do 1,00 mg/I, boju do 60 mg/PtCo skale i mutno6u do

6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potro5nju vodoopskrbnog sustava VRBANJA na rok do

01. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u
prvih Sest mjeseci Livota.

2. Obvezuje se VINKOVaiff VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da u roku
odredenom u todki 1. ovog rje5enja poduzme sve raspoloZive mjere za osiguranje sukladnosti
parametara iz todke l. ovog rje5enja u okvire M.D.K. vrijednosti u predmetnom vodoopskrbnom
sustavu.

3. Obvezuje se VINKOVAdT VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, da najkasnije tri
mjeseca po isteku roka odredenog u todki 1. ovog rje5enja podnese izvjeStaj ovom ministarstvu
o poduzetim mjerama za osiguranje sukladnosti parametara iz todke 1. ovog rje5enja u okvire
M.D.K. vrijednosti.

Obrazloienje

Trgovadko drustvo VINKOVAiff VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zani6a-

Karle 471A. Vinkovci, podnijelo je ovom ministarstvu zahtjev za odobrenje odstupanja od M.D.K.
vrijednosti zaparametre Leljezo, mangan, amonij, boja i mutno6a zavodu namijenjenu ljudskoj potro5nji

u vodoopskrbnom sustavu Vrbanja, iz kojih podataka je razvidno sljede6e.

Vodoopskrbni sustav Vrbanja se sastoji od bu5enog zdenca sa zahvatnim oknom, crpne stanice i

razvodne mreLe. Ne postoji prerada vode, ve6 se crpi nepreradena voda koja se tladi u vodoopskrbni
sustav. U crpnoj stanici postavljen je automatski sustav za dezinfekciju. Razvodna mreZa dugadka je
40267 metara i ima 1113 prikljudaka. Predmetnim sustavom se opskrbljuju mjesta Vrbanja i Soljani.

Kolidina isporudene vode iznosi 362 m3 na dan, a istom se opskrbljuj e 2367 ljudi od ukupno 3448

stanovnika. Postoje detiri relevantna subjekta u poslovanju s hranom, predmetima koji dolaze u

neposredan dodir s hranom i predmetima op6e uporabe koji su prikljudeni na predmetni vodoopskrbni

sustav.
Parametri koji prelaze M.D.K. vrijednosti za posljednjih 12 mjeseci su Zeljezo, mangan, amonij,

boja i mutno6a dije se vrijednosti kre6u u sljededim rasponima: Leljezo do 1300 pg/I, mangan do 223

pgll, amonij do 0,95 mg/I, boja do 44 mglPtCo skale i mutnoda do 5,07 NTU'
Uzrok neispravnosti je prirodni sastav podzemne vode, a razlog zbog kojeg se ne moZe na drugi

nadin osigurati voda za ljudsku potro5nju je postojanje samo jednog zdencabezrezetvnog crpili5ta te

nedostatat financijskih sredstava od strane Op6ine Vrbanja, kojaje vlasnik sustava, zaizgradnju uredaja

blika Hrvatska, T +385 1. 46 07 555, F +38S t 46 77 076
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Predvideno vrijeme trajanja neuskladenosti je tri godine, a srL plana provodenja korektivnih
aktivnosti je spajanje vodoopskrbnog sustava Vrbanja na Regionalni vodoopskrbni sustav istodne

Slavonije dime bi se osigurala zdravstveno ispravna voda. JuZni krak Regionalnog vodoopskrbnog

sustava istodne Slavonije je ve6 tzgraden do Drenovca i predstoji jo5 izgradnja vodospreme u

Drenovcima i cjevovod prema Soljanima i Vrbanji, a dinamika realizacije ovisi o financijskim
sredstvima osiguranim iz Hrvatskih voda.

Strudno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potro5nji na sjednici odrZanoj dana 09. rujna
2016. godine donijelo je zakljudak da se odobri zahtjev trgovadkog dru5tva VINKOVACKI VODOVOD
I KANALIZACIJA d.o.o., Dragutina Zanila-Karle 471A, Vinkovci, za odstupanje od M.D.K. vrijednosti
zaparametre Leljezo do 800 pgll, mangan do 250 pgll, amonij do 1,00 mg/I, boju do 60 mglPtCo skale i
mutno6u do 6 NTU u vodi namijenjenoj za ljudsku potroSnju vodoopskrbnog sustava VRBANJA na rok
do Otr. srpnja 2019. godine, uz preporuku da se ista ne koristi za pripremu djedje hrane i dajeva u prvih
Sest mjeseci Livota zbog koncentracije mangana iznad propisane M.D.K. vrijednosti.

Slijedom navedenog, sukladno dlanku 22. stavak L Zakona o vodi za ljudsku potro5nju (,,Narodne

novine", broj 56/13, 64115) rije5enoje kao u izreci rje5enja.

Upravna pristojba naplaiena temeljem dlanka 1. tar. br. l. i2. Zakona o upravnim pristojbama
(,,Narodne novine", broj 8/96, 77196,95197,131197,68198,66199,145199,30/00, 116/00, 163103,17104,
110104, 141104, 150/05, 153105, 129106, tt7107,25108,60/08, 20110,69110, 126111,712112, r9ll3,
80/l 3, 401 14, 691 14, 87 I t4, 941 1 4).

Uputa o pravnom lijeku
Protiv ovog rje5enja nije dopu5tena Lalba, vec stranka moZe

nadleZnom Upravnom sudu u roku od 30 dana po primitku ovog rje5enja.

sudu neposredno u pisanom obliku, us^lneno na zapisnik ili se Salje

elektronidki.

DOSTAVITI:
1. VINKOVNdT VODOVOD I KANALIZACIJA d.O.O.

Dragutina Zanila-Karle 47 I A
32100 Vinkovci

2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

pokrenuti upravni spor pri
TuZba se, predaje nadleZnom
po5toru/ oc!nosno dostavlja
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